
3(1x95/16mm² XLPE (CU) 36kV) - ~300mt

31,5kV

31,5kV

630 A
16 kA

31,5kV

630 A
16 kA

Ith = 400 In

60 / 5 A

RST

10P1030VA

2x10A

321

31,5kV
Ith = 400 In

150/5 A
Cl : 0.5

100 /  3

Cl=0,5
80VA

31500 /  3

AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜC.

X/5 A - 100 V
KOMBİ

V 4

HASTANE BİNASI OG ODASI

KESİCİLİ
TRAFO KORUMA HÜCRESİ

KESİCİLİ GİRİŞ HÜCRESİ 

2x10A

321

3(1x95/16mm² XLPE (CU) 36kV) - 20mt.

WL SIGORTA

VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ

YARDIMCI KONTAKTÖR

BUTON

SİNYAL LAMBASI

KORNA

1 3 FAZ+TOPRAK A.A. ve K.O. RÖLESi (24V.DC)

İHBAR RÖLE KOMB. 6 GÖZ. (24V.DC 6 komut)2

IŞIKLI İHBAR TABLOSU (24V.DC 6göz)3

4 AKTİF REAKTİF KAPASİTİF SAYAÇ (x5/A-100V) ELEKTRONİK TİP

31,5kV

31,5kV

630 A
16 kA

31,5kV

630 A
16 kA

Ith = 400 In

60 / 5 A

RST

10P1030VA

2x10A

321

KESİCİLİ
TRAFO KORUMA HÜCRESİ

3(1x95/16mm² XLPE (CU) 36kV) - 25mt.

TR-1

RÖLE

SCADA SİSTEMİ İLE İRTİBATLANACAKTIR.

Utp Cat 6H

RÖLE

SCADA SİSTEMİ İLE İRTİBATLANACAKTIR.

Utp Cat 6H

RÖLE

SCADA SİSTEMİ İLE İRTİBATLANACAKTIR.

Utp Cat 6H

31,5kV

31,5kV

630 A
16 kA

31,5kV

630 A
16 kA

Ith = 400 In

60 / 5 A

RST

10P1030VA

M

HA HA HA HA

SÜ SENKRONİZASYON ÜNİTESİ

HAT ANALİZATÖRÜHA

5(4(1x185mm² N2XH FE180 - 15m))

Utp Cat 6H

Utp Cat 6H

50mm² Cu

100kA B TİPİ
3FAZ+NÖTR+TOPRAK

KORUMA MODÜLÜ
AŞIRI GERİLİM 

8

YEDEK

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

1 9

YEDEK

T.M.Ş.
3x300A
(35kA)

TR1-ADP

Utp Cat 6H

TEMEL   TOPRAKLAMASI
İRTİBATI VE BAĞLANTI

KLEMENSİ

M

EAENERJİ ANALİZÖRÜ

T.M.Ş.
4x2000~2500A

(65kA)

50mm² Cu

100kA B TİPİ
3FAZ+NÖTR+TOPRAK

KORUMA MODÜLÜ
AŞIRI GERİLİM 

7

YEDEK

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

1 8

YEDEK

T.M.Ş.
3x300A
(35kA)

TR2-ADP

TEMEL   TOPRAKLAMASI
İRTİBATI VE BAĞLANTI

KLEMENSİ

M

T
S
R

EAENERJİ ANALİZÖRÜ

Utp Cat 6H

5 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO5 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

KOMP.
923kVA

5(
3(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H)
) -

 10
mt

T.M.Ş.
3x2500A
(65kA)

L1C p:%7
3x40A 

3x6mm² NYY15 kVAr
SABİT

5(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 20
m)

)

TR-1
Kuru Tip Trafo (AL)
31.5 kV 1600kVA

0.4 / 0.231 kV
1x150 mm² NYY

TEMEL TOPRAKLAMA İLE
İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

JENERATÖR GRUBU

PC

SCADA
BİLGİSAYAR

PLC

NOT : SENKRON PANOSUNA BAĞIMSIZ
          10kVA UPS TESİS EDİLECEKTİR.

JEN - ADP

Utp Cat 6H

M

SÜ

Utp Cat 6H

T.M.Ş.
3x1600~2000A

(65kA)

5 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

G

JENERATÖR 2
1250kVA
(PRIME)

G

JENERATÖR 1
1250kVA
(PRIME)

1x150 mm² NYY
1x150 mm² NYY

TEMEL TOPRAKLAMA İLE
İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

SÜ

HAHA

6(2500/5A)
CL:1

10VA
n<5

M

1x150 mm² NYY

1x150 mm² NYY

1x150 mm² NYY

1x150 mm² NYY
1x150 mm² NYY

TEMEL TOPRAKLAMA İLE
İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

7

M

SOĞ. GRUBU-1
K.G.: 420 000W

T.M.Ş.
3x1000A
(50kA)

2(80x10 CU BARA) 2(80x10 CU BARA)

M M

TRAFO AKIM HESABI

= 2430,95A
3x380

1600000

TRAFO ANA ŞALTERİ : 3x2500A

TR1-ADP & TR2-ADP & TR3-ADP KOMPANZASYON
TRİSTÖR KONTROLLÜ HARMONİK FİLTRELİ KOMPANZASYON (923 kVAR)

40x10 Cu

REAKTİF GÜÇ RÖLESİ

51 2 3 4

S

Mp
T

TRAFOSUNA

PANODAN

AKIM

R

6 7 8

(18 kademeli + SVC)

6. Kademe5. Kademe4. Kademe 7. Kademe

AG KABLOSU

9 10 11

8. Kademe 9. Kademe 10. Kademe 11. Kademe

R KTSMp L

2. Kademe

12

3. Kademe1. Kademe

KOMPANZASYON GÜCÜ HESABI

b
O

QL1

QC

QL2

P kW

S1 k
VA

S2 kVA

 kVAr

kVAr

 kVAr

16
A

3x
2,5

 m
m²

 N
2X

H

10 kVAr

3x
2,5

 m
m²

 N
2X

H
16

A

3x
2,5

 m
m²

 N
2X

H
16

A

1 kVAR1 kVAR1 kVAR

TRAFO KOMPANZASYON GÜCÜ HESABI
KURULU GUC Nt=1600kVA
MAX TALEP GÜCÜ = 1280kW
SİSTEM GÜÇ KATSAYISI  Cosf1=0.80
İSTENİLEN GÜÇ KATSAYISI Cosf2=0.99
k=0.61 (CETVELDEN)
NkVAR=Ntxk NkVAR=1280x0,61
NkVAR=780,8
Rezonans frekans katsayısı
(Fr:215Hz için %±=5)
450 ² / 400 ² = 1.26
780,8x(450 ² / 400 ²)(1-0,07)= 914,95kVAR
923 kVAR UYGUNDUR.

12. Kademe 13. Kademe 14. Kademe 15. Kademe

13 14 15 19 20 21

10 kVAr

3x
4 m

m²
 N

2X
H

25
A

100 kVAr

Not: 1. Tüm tristörler ayrıca pano üzerinden butonla kumanda edilecektir.
2. Tüm değerler imalat sırasında yürürlükteki yönetmeliklere göre tekrar gözden geçirilecektir.
3. Kompanzasyon sistemi, faz başına kompanzasyon prensiplerine göre imal edilecekltir.
4. Kullanılacak olan tristörler özel kompanzasyon tristörü olacaktır.
5. Teknik şartnamesinde belirtilen tipte kondansatörler kullanılacaktır.
6. Jeneratör çalıştığı zaman kompanzasyon devre dışı bırakılacaktır.
7. Yüklenici firma tarafından sistemim güç analizi yapılarak şönt reaktör kapasiteleri tekrar belirlenecektir. 

E.Y.S.
3x50A

E.Y.S.
3x50A

E.Y.S.
3x50A

Endüktif Yük
Sürücü Röle

8. E.Y.S. = Endüktif yük sürücü röle.

16. Kademe 17. Kademe

16 17 18

50 kVAr
ŞÖNT REAKTÖR

50 kVAr
ŞÖNT REAKTÖR

50 kVAr
ŞÖNT REAKTÖR

100 kVAr

L18
fr=215Hz
%p=5

L17
fr=215Hz
%p=5

L16
fr=215Hz
%p=5

L15
fr=215Hz
%p=5

L14
fr=215Hz
%p=5

L13
fr=215Hz
%p=5

L12
fr=215Hz
%p=5

L11
fr=215Hz
%p=5

L10
fr=215Hz
%p=5

L9
fr=215Hz
%p=5

L8
fr=215Hz
%p=5

L7
fr=215Hz
%p=5

L6
fr=215Hz
%p=5

L5
fr=215Hz
%p=5

L4
 fr=215Hz
%p=5

L3
 fr=215Hz
%p=5

L2
fr=215Hz
%p=5

L1
fr=215Hz
%p=5

5 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

SCADA SİSTEMİ İLE İRTİBATLANACAKTIR.
Utp Cat 6H

18. Kademe
50 kVAr

2(
3x

35
 m

m²
 N

2X
H)

25
0A

3x
4 m

m²
 N

2X
H

25
A

2(
3x

35
 m

m²
 N

2X
H)

25
0A

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

TRAFO AKIM HESABI

= 2430,95A
3x380

1600000

TRAFO ANA ŞALTERİ : 3x2500A

M

Enerji Temin Bilgi Notu:

 Yapım aşamasında enerji müsaadesi yüklenici firma tarafından ilgili dağıtım
şirketinden alınacaktır. Bu konu ile ilgili tüm süreci yüklenici takip edecektir. Yeni alınacak
müsaadeye göre projelerin hazırlanması, ilgili dağıtım şirketine onaylatılması, belediyeden
kazı ruhsatı alınması, her türlü kazı dolgu yapılması, asfalt, beton v.b. zemin yüzeylerin
tamirlerinin yapılması, gerekmesi halinde yatay sondaj yapılması, projeye uygun olarak
tesisatın malzeme, nakliye, montaj ve her nevi ufak malzeme ve işçilik yapılması, tesisin
kabullerinin yaptırılarak enerjinin verilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Alınan Enerji
Müsaadesinden kaynaklı proje farklılığı oluşması durumunda, bu öngörülemeyen işler

kapsamında değerlendirilecektir.

JENERATÖR TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 3 443 167W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 5 309 179W:

TOPLAM GÜÇ :
ASANSÖR

TALEP FAKTÖRÜ :
TALEP GÜCÜ :

MEKANİK

* TOPLAM KIŞ YÜKÜ YAZ YÜKÜNDEN DAHA
   BÜYÜK OLDUĞU İÇİN, MEKANİK GÜÇ
   OLARAK KIŞ YÜKÜ 1595,8kW ALINMIŞTIR.

YAZ - KIŞ ORTAK:

YAZ:

SIHHİ (ORTAK) :

KIŞ:
SIHHİ (KIŞ) :

SIHHİ (YAZ) :

150 200W

50 500W

148 000W

KLİMA SANTRALLERİ : 457 600W

179 251W
0,4x40000 + 0,2x139251

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
43 851WTALEP GÜCÜ :

670 800W
8000 + 0,5x662800

TOPLAM GÜÇ :
UPS PRİZİ

TALEP FAKTÖRÜ :
339 400WTALEP GÜCÜ :

177 516W
177 516W

TOPLAM GÜÇ :
UPS [AMEL. & Y.B.Ü.]

TALEP GÜCÜ :

SOĞUTMA GRUBU : 2x420000W

NEMLENDİRİCİ (KIŞ) : 445 000W

858 092W
8000+0,5x850092

TOPLAM GÜÇ :
PRİZ

TALEP GÜCÜ :
433 046W:

JENERATÖR TOPLAM GÜÇ 3443167/0,8
: 4291,459kVA

SEÇİLEN JENERATÖR GÜCÜ 4 ADET 1250kVA

370 000W
%50

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL CİHAZ (GÖRÜNTÜLEME)

TALEP FAKTÖRÜ :
185 000WTALEP GÜCÜ :

: 

: 

222 000W
%85
188 700W

6

M

2K-HKS-KT
K.G.: 646 600W
T.G.: 646 600W

T.M.Ş.
3x1250A
(50kA)

T.M.Ş.
3x1600A
(65kA)

3

M

ADP 3
K.G.: 512 000W
T.G.: 348 400W

T.M.Ş.
3x800A
(35kA)

T.M.Ş.
3x1000A
(50kA)

2(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
- 9

0m
))

50
mm

² H
O7

Z

2

M

ADP 1
K.G.: 176 318W
T.G.: 93 411W

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

4x
95

mm
² N

2X
H 

- 9
0m

50
mm

² H
O7

Z

2

M

ADP 2
K.G.: 81 700W
T.G.: 44 850W

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

4

M

ADP 6
K.G.: 428 080W
T.G.: 381 279W

T.M.Ş.
3x800A
(35kA)

T.M.Ş.
3x1000A
(50kA)

5

M

ADP 7
K.G.: 643 199W
T.G.: 318 990W

T.M.Ş.
3x630A
(35kA)

T.M.Ş.
3x800A
(35kA)

6

M

TR3-ADP TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 1 392 589W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 1 907 886W:

10 120W
0,4x101250

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
4 048WTALEP GÜCÜ :

404 900W
8000 + 0.5x396900

TOPLAM GÜÇ :
UPS PRİZİ

TALEP FAKTÖRÜ :
206 450WTALEP GÜCÜ :

177 516W
177 516W

TOPLAM GÜÇ :
UPS [AMEL. & Y.B.Ü.]

TALEP GÜCÜ :

TR1 TOPLAM GÜÇ                     : 1392589/0,99
: 1406,655kVA

SEÇİLEN TRAFO GÜCÜ            : 1600kVA

TR-2
Kuru Tip Trafo (AL)
31.5 kV 1600kVA

0.4 / 0.231 kV

25 kVAr

ELEKTRİKLİ ISITICI : 69 000W

EAEA

ENERJİ ANALİZÖRÜ

HA HA

Utp Cat 6H

50mm² Cu

100kA B TİPİ
3FAZ+NÖTR+TOPRAK

KORUMA MODÜLÜ
AŞIRI GERİLİM 

6

YEDEK

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

1 9

YEDEK

T.M.Ş.
3x300A
(35kA)

TR3-ADP

TEMEL   TOPRAKLAMASI
İRTİBATI VE BAĞLANTI

KLEMENSİ

M

EAENERJİ ANALİZÖRÜ

Utp Cat 6H

5 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

M

2(80x10 CU BARA)

M

EA

M M M

G

JENERATÖR 3
1250kVA
(PRIME)

SÜ

HA

1x150 mm² NYY
1x150 mm² NYY

TEMEL TOPRAKLAMA İLE
İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

M

G

JENERATÖR 4
1250kVA
(PRIME)

JENERATÖR
PANOSU

SÜ

HA

1x150 mm² NYY
1x150 mm² NYY

TEMEL TOPRAKLAMA İLE
İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

M

T
S
R

T
S
R

5(4(1x185mm² N2XH FE180 - 15m))

123 000W
%85

TOPLAM GÜÇ :
ASANSÖR

TALEP FAKTÖRÜ :
104 550WTALEP GÜCÜ :

TR2-ADP TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 1 366 244W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 2 090 775W:

MEKANİK

* TOPLAM YAZ YÜKÜ KIŞ YÜKÜNDEN DAHA
   BÜYÜK OLDUĞU İÇİN, MEKANİK GÜÇ
   OLARAK YAZ YÜKÜ 669,15kW ALINMIŞTIR.

YAZ - KIŞ ORTAK:

YAZ:

SIHHİ (ORTAK) :

KIŞ:
SIHHİ (KIŞ) :

SIHHİ (YAZ) :

77 550W

-

-

KLİMA SANTRALLERİ : 171 600W

140 543W
0,4x40000 + 0,2x100543

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
36 109WTALEP GÜCÜ :

81 700W
8000 + 0.5x73700

TOPLAM GÜÇ :
UPS PRİZİ

TALEP FAKTÖRÜ :
44 850WTALEP GÜCÜ :

SOĞUTMA GRUBU : 420 000W

882 912W
8000 + 0.5x874912

TOPLAM GÜÇ :
PRİZİ

TALEP FAKTÖRÜ :
445 456WTALEP GÜCÜ :

TR1 TOPLAM GÜÇ                     : 1366244/0,99
: 1380,044kVA

SEÇİLEN TRAFO GÜCÜ            : 1600kVA

ELEKTRİKLİ ISITICI : 39 000W

TR1-ADP TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 1 371 592W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 2 120 034W:

MEKANİK

* TOPLAM YAZ YÜKÜ KIŞ YÜKÜNDEN DAHA
   BÜYÜK OLDUĞU İÇİN, MEKANİK GÜÇ
   OLARAK YAZ YÜKÜ 670,55kW ALINMIŞTIR.

YAZ - KIŞ ORTAK:

YAZ:

SIHHİ (ORTAK) :

KIŞ:
SIHHİ (KIŞ) :

SIHHİ (YAZ) :

20 550W

-

-

KLİMA SANTRALİ : 226 000W

28 588W
0,4x28588

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
11 436WTALEP GÜCÜ :

SOĞUTMA GRUBU : 420 000W

127 180W
8000 + 0.5x119180

TOPLAM GÜÇ :
PRİZİ

TALEP FAKTÖRÜ :
67 590WTALEP GÜCÜ :

TR1 TOPLAM GÜÇ                     : 1371592/0,99
: 1385,447kVA

SEÇİLEN TRAFO GÜCÜ            : 1600kVA

NEMLENDİRİCİ : 414 000W

31,5kV

31,5kV

630 A
16 kA

31,5kV

630 A
16 kA

Ith = 400 In

60 / 5 A

RST

10P1030VA

2x10A

321

KESİCİLİ
TRAFO KORUMA HÜCRESİ

3(1x95/16mm² XLPE (CU) 36kV) - 20mt.

RÖLE

SCADA SİSTEMİ İLE İRTİBATLANACAKTIR.

Utp Cat 6H

5(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
- 1

95
m)

)
50

mm
² H

O7
Z

4(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
- 2

00
m)

)
50

mm
² H

O7
Z

50 000W
%50

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL CİHAZ (GÖRÜNTÜLEME)

TALEP FAKTÖRÜ :
25 000WTALEP GÜCÜ :

162 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
ÇAMAŞIRHANE

TALEP FAKTÖRÜ :
113 400WTALEP GÜCÜ :

300 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
OTO ŞARJ

TALEP FAKTÖRÜ :
210 000WTALEP GÜCÜ :

ELEKTRİKLİ ISITICI : 10 000W

5

M

ADP 10(Y)
K.G.: 177 516W
T.G.: 177 516W

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

2(
4(

1x
15

0m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 18
0m

))
50

mm
² H

O7
Z

177 516W
%70

TOPLAM GÜÇ :
UPS [AMEL. & Y.B.Ü.]

TALEP FAKTÖRÜ :
177 516WTALEP GÜCÜ :

4

M

ADP 5
K.G.: 184 200W
T.G.: 96 100W

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

T.M.Ş.
3x300A
(65kA)

4x
95

mm
² N

2X
H 

- 9
0m

50
mm

² H
O7

Z

184 200W
8000 + 0.5x176200

TOPLAM GÜÇ :
UPS PRİZİ

TALEP FAKTÖRÜ :
96 100WTALEP GÜCÜ :

SOĞ. GRUBU-2
K.G.: 420 000W

T.M.Ş.
3x1000A
(50kA)

4(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
- 2

15
m)

)
50

mm
² H

O7
Z

4x
35

mm
² N

2X
H 

- 9
0m

16
mm

² H
O7

Z

2(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
- 9

0m
))

50
mm

² H
O7

Z

3(
4(

1x
15

0m
m²

 N
2X

H 
- 1

80
m)

)
50

mm
² H

O7
Z

94 470W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MUTFAK

TALEP FAKTÖRÜ :
66 129WTALEP GÜCÜ :

3

M

ADP 4
K.G.: 457 806W
T.G.: 231 564W

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

T.M.Ş.
3x630A
(35kA)

2(
4(

1x
12

0m
m²

 N
2X

H 
- 9

0m
))

50
mm

² H
O7

Z

5

M

SOĞ. GRUBU-1
K.G.: 420 000W

T.M.Ş.
3x1000A
(50kA)

4(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
- 2

10
m)

)
50

mm
² H

O7
Z

4

M

ADP 10
K.G.: 177 516W
T.G.: 177 516W

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

2(
4(

1x
15

0m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 18
0m

))
50

mm
² H

O7
Z

2

M

ADP 8
K.G.: 415 020W
T.G.: 210 498W

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

T.M.Ş.
3x630A
(35kA)

2(
4(

1x
15

0m
m²

 N
2X

H 
- 1

80
m)

)
50

mm
² H

O7
Z

3

M

ADP 9
K.G.: 895 350W
T.G.: 584 575W

T.M.Ş.
3x1250A
(50kA)

T.M.Ş.
3x1600A
(65kA)

5(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
- 1

80
m)

)
50

mm
² H

O7
Z

99 000W
%85

TOPLAM GÜÇ :
ASANSÖR

TALEP FAKTÖRÜ :
84 150WTALEP GÜCÜ :

32 500W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL GAZ

TALEP FAKTÖRÜ :
22 750WTALEP GÜCÜ :

320 000W
%50

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL CİHAZ (GÖRÜNTÜLEME)

TALEP FAKTÖRÜ :
160 000WTALEP GÜCÜ :

70 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
STERİLİZASYON

TALEP FAKTÖRÜ :
49 000WTALEP GÜCÜ :

MEKANİK

* TOPLAM YAZ YÜKÜ KIŞ YÜKÜNDEN DAHA
   BÜYÜK OLDUĞU İÇİN, MEKANİK GÜÇ
   OLARAK YAZ YÜKÜ 680,1kW ALINMIŞTIR.

YAZ - KIŞ ORTAK:

YAZ:

SIHHİ (ORTAK) :

KIŞ:
SIHHİ (KIŞ) :

SIHHİ (YAZ) :

52 100W

50 500W

148 000W

KLİMA SANTRALLERİ : 60 000W

NEMLENDİRİCİ : 31 000W

12 250W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MUTFAK

TALEP FAKTÖRÜ :
8 575WTALEP GÜCÜ :

ELEKTRİKLİ ISITICI : 20 000W

SOĞUTMA GRUBU : 420 000W

162 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
ÇAMAŞIRHANE

TALEP FAKTÖRÜ :
113 400WTALEP GÜCÜ :

300 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
OTO ŞARJ

TALEP FAKTÖRÜ :
210 000WTALEP GÜCÜ :

106 720W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MUTFAK

TALEP FAKTÖRÜ :
74 704WTALEP GÜCÜ :

32 500W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL GAZ

TALEP FAKTÖRÜ :
22 750WTALEP GÜCÜ :

70 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
STERİLİZASYON

TALEP FAKTÖRÜ :
49 000WTALEP GÜCÜ :

4(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 20
m)

)

T.M.Ş.
3x1600~2000A

(65kA)

T.M.Ş.
3x1600~2000A

(65kA)

T.M.Ş.
3x1600~2000A

(65kA)

4(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 18
m)

)

4(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 16
m)

)

4(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 14
m)

)

5(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 20
m)

)

5(
4(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H 
FE

18
0 -

 20
m)

)

T.M.Ş.
4x2000~2500A

(65kA)

3(2500/5A)
CL:1

10VA
n<5

T.M.Ş.
4x2000~2500A

(65kA)
T.M.Ş.

4x2000~2500A
(65kA)

6(2500/5A)
CL:1

10VA
n<5

T.M.Ş.
4x2000~2500A

(65kA)

3(2500/5A)
CL:1

10VA
n<5

T.M.Ş.
4x2000~2500A

(65kA)
T.M.Ş.

4x2000~2500A
(65kA)

6(2500/5A)
CL:1

10VA
n<5

T.M.Ş.
4x2000~2500A

(65kA)

3(2500/5A)
CL:1
10VA
n<5

T.M.Ş.
4x2000~2500A

(65kA)

5(4(1x185mm² N2XH FE180 - 50m))

5(4(1x185mm² N2XH FE180 - 50m))

5(4(1x185mm² N2XH FE180 - 50m))

100 kVAr

2(
3x

35
 m

m²
 N

2X
H)

25
0A

100 kVAr

2(
3x

35
 m

m²
 N

2X
H)

25
0A

100 kVAr

2(
3x

35
 m

m²
 N

2X
H)

25
0A

50 kVAr25 kVAr

3x
10

 m
m²

 N
2X

H
63

A

50 kVAr

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

50 kVAr

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

50 kVAr

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

100 kVAr

2(
3x

35
 m

m²
 N

2X
H)

25
0A

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

3x
10

 m
m²

 N
2X

H
63

A

KOMP.
923kVA

5(
3(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H)
) -

 10
mt

T.M.Ş.
3x2500A
(65kA)

KOMP.
923kVA

5(
3(

1x
18

5m
m²

 N
2X

H)
) -

 10
mt

T.M.Ş.
3x2500A
(65kA)

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

3x
35

 m
m²

 N
2X

H
12

5A

50mm² Cu

100kA B TİPİ
3FAZ+NÖTR+TOPRAK

KORUMA MODÜLÜ
AŞIRI GERİLİM 

YAN-ADP 60x10 CU BARA

TEMEL   TOPRAKLAMASI
İRTİBATI VE BAĞLANTI

KLEMENSİ

1 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

3

2K-BF-KT
4 500W

M.Ş.
3x25A
(35kA)

2

SĞN-KT
2 100W

M.Ş.
3x32A
(35kA)

1

YNG-KT
131 500W

M.Ş.
3x300A
(35kA)

6

YEDEK

M.Ş.
3x800A
(35kA)

YGN-ADP  TOPLAM GÜÇ
TOPLAM GÜÇ :
TALEP GÜCÜ : 156 100W

156 100W

A.T.S.
4x400A

2(4(1x120mm² N2XH FE180 - 180m)) 2(4(1x120mm² N2XH FE180 - 180m))
50mm² HO7Z 50mm² HO7Z

4

M.Ş.
3x25A
(35kA)

5

M.Ş.
3x25A
(35kA)

4K-BF-KT
9 000W

5K-BF-KT
9 000W

4(
1x

15
0m

m²
 N

2X
H 

FE
18

0 -
 11

0m
)

50
mm

² H
O7

Z

4x
6m

m²
 N

2X
H 

FE
18

0 -
 80

m
6m

m²
 H

O7
Z

4x
6m

m²
 N

2X
H 

FE
18

0 -
 75

m
6m

m²
 H

O7
Z

4x
16

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 17

5m
16

mm
² H

O7
Z

4x
10

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 12

5m
10

mm
² H

O7
Z

M.Ş.
4x400A

M.Ş.
4x400A

L1C p:%7
3x40A 

3x6mm² NYY15 kVAr
SABİT L1C p:%7

3x40A 
3x6mm² NYY15 kVAr

SABİT

3. 
B

2. 
B

1. 
B

Z 
KA

T
1. 

KA
T

2. 
KA

T
3. 

KA
T

4. 
KA

T
5. 

KA
T

ADP-1

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

1 10

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

11

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

500mA

3(200/5A)

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

TROID RÖLE
3x200A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

2 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

SR T

ADP-1 TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 93 411W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 176 318W:

127 180W
8000 + 0.5x119180

TOPLAM GÜÇ :
PRİZ

TALEP FAKTÖRÜ :
67 590WTALEP GÜCÜ :

28 588W
0,4x28588

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
11 436WTALEP GÜCÜ :

20 550W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MEKANİK

TALEP FAKTÖRÜ :
14 385WTALEP GÜCÜ :

25x3 Cu BARA

3BK-IT2
K.G.: 11 894W
T.G.: 10 338W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

3BK-IT3
K.G.: 4 180W
T.G.: 2 932W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

10
m

2

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

2BK-IT3
K.G.: 6 544W
T.G.: 5 498W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 4

0m

3

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

1BK-IT2
K.G.: 36 828W
T.G.: 23 573W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 7

0m

5

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

ZK-IT2
K.G.: 20 184W
T.G.: 15 202W

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 8

0m

6

A.O.S.
3x32A
(10kA)

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

1K-IT2
K.G.: 20 184W
T.G.: 15 202W

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 8

5m

7

A.O.S.
3x32A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

2K-IT2
K.G.: 35 674W
T.G.: 23 280W

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

8

A.O.S.
3x50A
(10kA)

3K-IT2
K.G.: 35 746W
T.G.: 23 308W

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

00
m

9

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4K-AS-IT1
K.G.: 10 866W
T.G.: 9 074W

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

10
m

17

A.O.S.
3x25A
(10kA)

UDP-1

1

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

7

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

8

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

3(125/5A)EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

500mA

TROID RÖLE
3x125A

30-500mA

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

500mA

3(125/5A)

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

TROID RÖLE
3x125A

30-500mA EA

DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

MEKANİK
BY-PASS

SBS

REDRESORINVERTOR

AK
U 

GU
RU

BUSI
GO

RT
A 

KU
TU

SU

60 kVA UPS CIHAZI
20 DAKIKA SURELI

380V GIRIS
380V CIKIS
(IGBT' Lİ)

TOPLAM GÜÇ :
UPS CİHAZI HESABI

UPS CİHAZ GÜCÜ 44850/0,9:

SEÇİLEN CİHAZ GÜCÜ 60kVA (20DK):
49,834kVA:

TALEP GÜCÜ :

SR T
1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

ADP-2

ADP-2 TOPLAM GÜÇ

81 700W
8000 + 0.5x73700

TOPLAM GÜÇ :
UPS PRİZ

TALEP FAKTÖRÜ :
44 850WTALEP GÜCÜ :

25x3 Cu BARA

44 850W
81 700W

2 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 9

5m

4x25mm² N2XH
16mm² HO7Z - 10m

3BK-UT1
K.G.: 5 100W
T.G.: 5 100W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

1BK-UT2
K.G.: 32 300W
T.G.: 20 150W

2

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 7

0m

A.O.S.
3x50A
(10kA)

ZK-UT2
K.G.: 9 500W
T.G.: 8 750W

3

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 8

0m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

1K-UT2
K.G.: 12 800W
T.G.: 10 400W

4

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 8

5m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2K-UT2
K.G.: 11 000W
T.G.: 9 500W

5

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

3K-UT2
K.G.: 11 000W
T.G.: 9 500W

6

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

00
m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

4

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

1BK-RNT-KT
50 000W

4x
50

mm
² N

2X
H

25
mm

² H
O7

Z 
- 8

0m

ADP-4

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

05
m

1 19

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

20

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

500mA

3(500/5A)

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

TROID RÖLE
3x500A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

3 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

SR T

ADP-4 TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 231 564W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 457 806W:

354 660W
8000 + 0.5x346660

TOPLAM GÜÇ :
PRİZ

TALEP FAKTÖRÜ :
181 330WTALEP GÜCÜ :

65 346W
0,4x40000 + 0,2x25346

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
21 070WTALEP GÜCÜ :

37 800W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MEKANİK

TALEP FAKTÖRÜ :
26 460WTALEP GÜCÜ :

40x5 Cu BARA

3BK-IT1
K.G.: 4 320W
T.G.: 2 628W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

3BK-IT4
K.G.: 14 124W
T.G.: 11 050W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 7

5m

2

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

2BK-IT1
K.G.: 7 150W
T.G.: 5 290W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 8

0m

3

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

2BK-IT4
K.G.: 4 416W
T.G.: 3 386W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 5

5m

4

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

1BK-IT1
K.G.: 19 766W
T.G.: 13 590W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

10
m

5

A.O.S.
3x32A
(10kA)

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 7

0m

6

A.O.S.
3x40A
(10kA)

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

ZK-IT1
K.G.: 21 090W
T.G.: 15 680W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

15
m

7

A.O.S.
3x32A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 7

5m

8

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

1K-IT1
K.G.: 22 176W
T.G.: 16 204W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

20
m

10

A.O.S.
3x40A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

2BK-IT5
K.G.: 4 220W
T.G.: 3 308W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 5

0m

4

A.O.S.
3x25A
(10kA)

1BK-IT3
K.G.: 29 728W
T.G.: 20 339W

ZK-IT3
K.G.: 39 622W
T.G.: 25 287W

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

1K-IT3
K.G.: 53 620W
T.G.: 32 498W

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

0m

11

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

2K-IT1
K.G.: 49 942W
T.G.: 30 067W

4x
35

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

35
m

12

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

2K-IT3
K.G.: 57 560W
T.G.: 34 314W

4x
35

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

13

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

3K-IT1
K.G.: 49 942W
T.G.: 30 067W

4x
35

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

40
m

14

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

3K-IT3
K.G.: 57 560W
T.G.: 34 314W

4x
35

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

00
m

15

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4K-KFT-IT
K.G.: 4 960W
T.G.: 3 784W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

65
m

16

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

5K-AS-IT
K.G.: 7 584W
T.G.: 6 634W

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

25
m

18

A.O.S.
3x25A
(10kA)

UDP-2

11

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

12

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

3(250/5A)EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

500mA

TROID RÖLE
3x250A

30-500mA

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

500mA

3(250/5A)

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

TROID RÖLE
3x250A

30-500mA EA

DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

MEKANİK
BY-PASS

SBS

REDRESORINVERTOR

AK
U 

GU
RU

BUSI
GO

RT
A 

KU
TU

SU

120 kVA UPS CIHAZI
20 DAKIKA SURELI

380V GIRIS
380V CIKIS
(IGBT' Lİ)

TOPLAM GÜÇ :
UPS CİHAZI HESABI

UPS CİHAZ GÜCÜ 96100/0,9:

SEÇİLEN CİHAZ GÜCÜ 120kVA (20DK):
106,778kVA:

TALEP GÜCÜ :

SR T
1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

ADP-5

ADP-5 TOPLAM GÜÇ

184 200W
8000 + 0.5x176200

TOPLAM GÜÇ :
UPS PRİZ

TALEP FAKTÖRÜ :
96 100WTALEP GÜCÜ :

25x3 Cu BARA

96 100W
184 200W

2 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

4x95mm² N2XH
50mm² HO7Z - 10m

4x95mm² N2XH
50mm² HO7Z - 10m

1BK-UT3
K.G.: 25 200W
T.G.: 16 600W

2

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

A.O.S.
3x40A
(10kA)

ZK-UT1
K.G.: 9 900W
T.G.: 8 950W

3

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

A.O.S.
3x25A
(10kA)

ZK-UT3
K.G.: 40 500W
T.G.: 24 250W

4

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

A.O.S.
3x50A
(10kA)

1K-UT1
K.G.: 11 400W
T.G.: 9 700W

5

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

A.O.S.
3x25A
(10kA)

1K-UT3
K.G.: 17 700W
T.G.: 12 850W

6

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

A.O.S.
3x32A
(10kA)

1BK-UT1
K.G.: 9 900W
T.G.: 8 950W

1

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2K-UT1
K.G.: 15 600W
T.G.: 11 800W

7

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2K-UT3
K.G.: 19 200W
T.G.: 13 600W

8

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

A.O.S.
3x32A
(10kA)

3K-UT1
K.G.: 15 600W
T.G.: 11 800W

9

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

A.O.S.
3x25A
(10kA)

3K-UT3
K.G.: 19 200W
T.G.: 13 600W

10

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

A.O.S.
3x32A
(10kA)

ADP-6

13 14

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

T.M.Ş.
3x300A
(35kA)

2

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

4K-KS-KT1
123 500W

4(
1x

18
5m

m²
 N

2X
H)

50
mm

² H
O7

Z 
- 1

65
m

3

4K-AS-KT1
9 000W

T.M.Ş.
4x50A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x50A
(30mA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

50
m

4

4K-AS-KT2
9 000W

T.M.Ş.
4x50A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x50A
(30mA)

4x
16

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

52
m

5

4K-AS-KT3
15 000W

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

65
m

6

4K-AS-KT4
15 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

72
m

7

4K-AS-KT5
15 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

72
m

123 000W
%85

TOPLAM GÜÇ :
ASANSÖR

TALEP FAKTÖRÜ :
104 550WTALEP GÜCÜ :

ADP-6 TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 381 279W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 428 070W:

MEKANİK

* TOPLAM KIŞ YÜKÜ YAZ YÜKÜNDEN DAHA
   BÜYÜK OLDUĞU İÇİN, MEKANİK GÜÇ
   OLARAK KIŞ YÜKÜ 210,6kW ALINMIŞTIR.

YAZ - KIŞ ORTAK:

YAZ:

SIHHİ (ORTAK) :

KIŞ:
SIHHİ (KIŞ) :

SIHHİ (YAZ) :

-

-

-

KLİMA SANTRALLERİ : 171 600W

NEMLENDİRİCİ : 39 000W

94 470W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MUTFAK

TALEP FAKTÖRÜ :
66 129WTALEP GÜCÜ :

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

1

4x
95

mm
² N

2X
H

50
mm

² H
O7

Z 
- 7

5m

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

3BK-MTF-KT
94 470W

8

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

5K-KS-KT1
87 100W

4x
95

mm
² N

2X
H

50
mm

² H
O7

Z 
- 1

25
m

9

5K-AS-KT1
15 000W

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

25
m

10

5K-AS-KT2
15 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

32
m

11

5K-AS-KT3
15 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

32
m

12

5K-AS-KT4
15 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

32
m

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

3

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

2BK-ÇMŞ-KT
162 000W

2(
4x

95
mm

² N
2X

H)

50
mm

² H
O7

Z 
- 3

0m

ADP-7

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

15
m

1 27

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

28

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

ADP-7 TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 318 990W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 643 199W:

528 252W
8000 + 0.5x520252

TOPLAM GÜÇ :
PRİZ

TALEP FAKTÖRÜ :
268 126WTALEP GÜCÜ :

75 197W
0,4x40000 + 0,2x35194

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
23 039WTALEP GÜCÜ :

39 750W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MEKANİK

TALEP FAKTÖRÜ :
27 825WTALEP GÜCÜ :

3BK-IT5
K.G.: 8 152W
T.G.: 7 221W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

3BK-IT6
K.G.: 7 684W
T.G.: 5 954W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 5

5m

2

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

00
m

3

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

2BK-IT6
K.G.: 13 098W
T.G.: 10 991W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 5

0m

5

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

0m

6

A.O.S.
3x32A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 4

5m

7

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

1BK-IT4
K.G.: 25 162W
T.G.: 17 497W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

8

A.O.S.
3x40A
(10kA)

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 6

0m

9

A.O.S.
3x32A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

0m

10

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

1BK-KFT-IT1
K.G.: 4 440W
T.G.: 4 116W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

10
m

11

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 5

5m

12

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

ZK-IT4
K.G.: 34 092W
T.G.: 22 415W

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

05
m

13

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 6

0m

14

A.O.S.
3x32A
(10kA)

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

15

A.O.S.
3x40A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

1K-IT4
K.G.: 35 780W
T.G.: 23 112W

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

05
m

18

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 6

5m

19

A.O.S.
3x25A
(10kA)

3BK-IT7
K.G.: 20 764W
T.G.: 15 396W

A.O.S.
3x32A
(10kA)

2BK-IT7
K.G.: 19 547W
T.G.: 14 043W

2BK-IT8
K.G.: 33 030W
T.G.: 21 870W

1BK-IT5
K.G.: 17 850W
T.G.: 13 600W

1BK-IT6
K.G.: 30 230W
T.G.: 21 290W

1BK-KFT-IT2
K.G.: 1 272W
T.G.: 1 229W

kwh

3x10A(60A)

kwh

3x10A(60A)

ZK-IT5
K.G.: 18 910W
T.G.: 13 976W

ZK-IT6
K.G.: 30 216W
T.G.: 18 276W

1K-IT5
K.G.: 15 106W
T.G.: 12 034W

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 7

5m

20

A.O.S.
3x25A
(10kA)

1K-IT6
K.G.: 17 620W
T.G.: 12 366W

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

2K-IT4
K.G.: 59 616W
T.G.: 35 046W

4x
35

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

15
m

21

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

30
m

22

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2K-AS-IT1
K.G.: 2 660W
T.G.: 2 324W

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 5

7m

23

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2K-AS-IT2
K.G.: 2 788W
T.G.: 2 375W

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

3K-IT4
K.G.: 61 146W
T.G.: 35 868W

4x
50

mm
² N

2X
H

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

20
m

24

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4K-YMK-IT
K.G.: 11 902W
T.G.: 9 531W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

35
m

25

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4K-AS-IT2
K.G.: 3 732W
T.G.: 2 933W

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

05
m

26

A.O.S.
3x25A
(10kA)

UDP-3

1

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

15

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

16

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

3(500/5A)EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

500mA

TROID RÖLE
3x500A

30-500mA

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

500mA

3(500/5A)

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

TROID RÖLE
3x500A

30-500mA EA

DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

MEKANİK
BY-PASS

SBS

REDRESORINVERTOR

AK
U 

GU
RU

BUSI
GO

RT
A 

KU
TU

SU

250 kVA UPS CIHAZI
20 DAKIKA SURELI

380V GIRIS
380V CIKIS
(IGBT' Lİ)

TOPLAM GÜÇ :
UPS CİHAZI HESABI

UPS CİHAZ GÜCÜ 210498/0,9:

SEÇİLEN CİHAZ GÜCÜ 250kVA (20DK):
233,887kVA:

TALEP GÜCÜ :

SR T
1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

ADP-8

ADP-8 TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 210 498W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 415 020W:

404 900W
8000 + 0.5x396900

TOPLAM GÜÇ :
UPS PRİZ

TALEP FAKTÖRÜ :
206 450WTALEP GÜCÜ :

40x5 Cu BARA

210 498W
415 020W

2 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

00
m

4x95mm² N2XH
50mm² HO7Z - 10m

10 120W
0,4x10120

TOPLAM GÜÇ :
AYDINLATMA

TALEP FAKTÖRÜ :
4 048WTALEP GÜCÜ :

4x95mm² N2XH
50mm² HO7Z - 10m

3BK-UT2
K.G.: 8 800W
T.G.: 8 400W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2BK-UT1
K.G.: 9 600W
T.G.: 8 800W

2

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 5

0m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

kwh

3x10A(60A)

ADP-9

23

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

24

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

500mA

3(1250/5A)

T.M.Ş.
3x1250A
(50kA)

TROID RÖLE
3x1250A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

3 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

80x10 Cu BARA

99 000W
%85

TOPLAM GÜÇ :
ASANSÖR

TALEP FAKTÖRÜ :
84 150WTALEP GÜCÜ :

ADP-9 TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 584 575W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 895 350W:

32 500W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL GAZ

TALEP FAKTÖRÜ :
22 750WTALEP GÜCÜ :

320 000W
%50

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL CİHAZ (GÖRÜNTÜLEME)

TALEP FAKTÖRÜ :
160 000WTALEP GÜCÜ :

70 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
STERİLİZASYON

TALEP FAKTÖRÜ :
49 000WTALEP GÜCÜ :

MEKANİK

* TOPLAM YAZ YÜKÜ KIŞ YÜKÜNDEN DAHA
   BÜYÜK OLDUĞU İÇİN, MEKANİK GÜÇ
   OLARAK YAZ YÜKÜ 260,1kW ALINMIŞTIR.

YAZ - KIŞ ORTAK:

YAZ:

SIHHİ (ORTAK) :

KIŞ:
SIHHİ (KIŞ) :

SIHHİ (YAZ) :

52 100W

50 500W

148 000W

KLİMA SANTRALLERİ : 60 000W

NEMLENDİRİCİ : 31 000W

12 250W
%70

TOPLAM GÜÇ :
MUTFAK

TALEP FAKTÖRÜ :
8 575WTALEP GÜCÜ :

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

1

4x
70

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

35
mm

² H
O7

Z 
- 6

0m

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

3BK-KS-KT
74 300W

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

3BK-PO-KT
158 500W

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

3BK-MRG-KT
32 500W

T.M.Ş.
3x500A
(35kA)

2

4(
1x

18
5m

m²
 N

2X
H)

50
mm

² H
O7

Z 
- 7

5m

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

3

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

0m

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

6

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

2BK-STR-KT
70 000W

4x
50

mm
² N

2X
H

25
mm

² H
O7

Z 
- 7

0m

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

7

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

2K-RNT-KT1
50 000W

4x
50

mm
² N

2X
H

25
mm

² H
O7

Z 
- 3

5m

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

8

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

2K-RNT-KT2
50 000W

4x
50

mm
² N

2X
H

25
mm

² H
O7

Z 
- 4

5m

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

9

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

2K-MR-KT
70 000W

4x
70

mm
² N

2X
H

35
mm

² H
O7

Z 
- 3

5m

T.M.Ş.
3x250A
(35kA)

10

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

2K-BT-KT
90 000W

4x
95

mm
² N

2X
H

50
mm

² H
O7

Z 
- 6

5m

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

11

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

2K-MMG-KT
10 000W

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 6

0m

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

12

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

1BK-RNT-KT2
50 000W

4x
50

mm
² N

2X
H

25
mm

² H
O7

Z 
- 6

5m

T.M.Ş.
3x1250A
(50kA)

2K-HKS-KT
646 600W

14

2K-AS-KT1
15 000W

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

32
m

15

2K-AS-KT2
15 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

35
m

16

2K-AS-KT3
17 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 6

2m

17

2K-AS-KT4
17 000W

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 5

7m

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

18

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

4K-KS-KT2
16 100W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

00
m

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

19

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4K-YMK-KT
12 250W

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

35
m

20

4K-AS-KT7
9 000W

T.M.Ş.
4x50A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x50A
(30mA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

05
m

21

4K-AS-KT8
9 000W

T.M.Ş.
4x50A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x50A
(30mA)

4x
16

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

12
m

22

4K-AS-KT9
17 000W

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

4x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

20
m

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

500mA

EA
ENERJİ ANALİZÖRÜ

SR T

ZK-I.T.-ADP

2x50mm² CU

EA 3(125/5A)
SR T

Enerji
Analizörü

4x
70

mm
² N

2X
H 

FE
 18

0

35
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

Eşpotansiyel
Dengeleme
Barasına

1

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

ZK-I.T.-ADP TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
61 200W

61 200W

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

ZK-I.T.2
7 200W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2

ZK-I.T.1
7 200W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

ZK-I.T.-ADP(Y)'den

1

25x3 Cu BARA

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

ADP-10

3(400/5A)

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

TROID
RÖLE

3x400A
30-500mA

30x5 Cu BARA

TOPLAM GÜÇ 177 516W:
UPS CİHAZI HESABI

UPS CİHAZ GÜCÜ 177516/0,9:

SEÇİLEN CİHAZ GÜCÜ 200 kVA (20DK):

:

197240kVA:

TALEP GÜCÜ 177 516W:

2 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

500mA

3(400/5A)

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

TROID RÖLE
3x400A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

MEKANİK
BY-PASS

SBS

REDRESORINVERTOR

AK
U 

GU
RU

BUSI
GO

RT
A 

KU
TU

SU

200 kVA UPS CIHAZI
20 DAKIKA SURELI

380V GIRIS
380V CIKIS
(IGBT' Lİ)

ADP-10

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

4(1x150mm² N2XH FE180)
50mm² HO7Z - 10m

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

ADP-10 TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
177 516W

177 516W

ZK-I.T.3
7 200W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

3

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

ZK-I.T.4
5 400W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

4

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

8kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

ZK-I.T.5
7 200W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

5

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

ZK-I.T.6
7 200W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

6

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

ZK-I.T.7
5 400W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

7

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

8kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

ZK-I.T.8
7 200W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

8

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

ZK-I.T.9
7 200W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

9

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

1K-I.T.-ADP1

2x50mm² CU

EA 3(160/5A)
SR T

Enerji
Analizörü

Eşpotansiyel
Dengeleme
Barasına

2

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

1K-I.T.-ADP1 TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
77 716W

77 716W

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2

1K-I.T.1(OP)
8 000W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

1

25x3 Cu BARA

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

3

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

4

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

5

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

1K-I.T.2(OP)
8 000W

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

1K-I.T.3(OP)
8 000W

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

1K-I.T.4(OP)
8 000W

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

1K-I.T.5(OP)
8 000W

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

ZK-I.T.-ADP(Y)'den ZK-I.T.-ADP(Y)'den ZK-I.T.-ADP(Y)'den ZK-I.T.-ADP(Y)'den ZK-I.T.-ADP(Y)'den ZK-I.T.-ADP(Y)'den ZK-I.T.-ADP(Y)'den ZK-I.T.-ADP(Y)'den

1K-I.T.-ADP1(Y)'den 1K-I.T.-ADP1(Y)'den 1K-I.T.-ADP1(Y)'den 1K-I.T.-ADP1(Y)'den 1K-I.T.-ADP1(Y)'den

1K-I.T.-ADP2

2x50mm² CU

EA 3(100/5A)
SR T

Enerji
Analizörü

4x
50

mm
² N

2X
H 

FE
 18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 4

0m

Eşpotansiyel
Dengeleme
Barasına

3

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

1K-I.T.-ADP2 TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
38 600W

38 600W

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2

1K-I.T.6(OP)
8 000W

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

1

25x3 Cu BARA

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

3

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

4

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

5

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

1K-I.T.7
5 400W

1K-I.T.8
5 400W

1K-I.T.9
5 400W

1K-I.T.10
7 200W

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

1K-I.T.-ADP2(Y)'den 1K-I.T.-ADP2(Y)'den 1K-I.T.-ADP2(Y)'den 1K-I.T.-ADP2(Y)'den 1K-I.T.-ADP2(Y)'den

A.O.S.
2x63A
(10kA)

A.O.S.
2x63A
(10kA)

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

6

2x
25

mm
²

N2
XH

 F
E1

80
 - 

10
m

2x
25

mm
² N

2X
H 

FE
18

0 -
 10

m

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

1K-I.T.11
7 200W

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

1K-I.T.-ADP2(Y)'den

ADP10(Y)

500mA

3(400/5A)

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

TROID RÖLE
3x400A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

SR T

2x50mm² CU

EA

SR T

Enerji
Analizörü

1

ZK-I.T.-ADP(Y)
YEDEK

Eşpotansiyel
Dengeleme
Barasına

25x3 Cu BARA

1

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

ZK-I.T.-ADP(Y) TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
61 200W

61 200W

ZK-I.T.1
(YEDEK)

2x50mm² HO7Z

EŞPOTANSİYEL DENGELEME
BARASINA

3FAZ+NÖTR+TOPRAK
KORUMA MODÜLÜ

AŞIRI GERİLİM 

30x5 Cu BARA

0,5m² SIVA ÜSTÜ SAC TABLO

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

ADP-10(Y) TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
177 516W

177 516W

3

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

4

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

5

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

6

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

7

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

8

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

9

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

ZK-I.T.2
(YEDEK)

ZK-I.T.3
(YEDEK)

ZK-I.T.4
(YEDEK)

ZK-I.T.5
(YEDEK)

ZK-I.T.6
(YEDEK)

ZK-I.T.7
(YEDEK)

ZK-I.T.8
(YEDEK)

ZK-I.T.9
(YEDEK)

EA

SR T

Enerji
Analizörü

2

1K-I.T.-ADP1(Y)
YEDEK

25x3 Cu BARA

1

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

1K-I.T.-ADP1(Y) TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
77 716W

77 716W

1K-I.T.1(OP)
(YEDEK)

0,5m² SIVA ÜSTÜ SAC TABLO

3

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

4

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

5

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

1K-I.T.2(OP)
(YEDEK)

1K-I.T.3(OP)
(YEDEK)

1K-I.T.4(OP)
(YEDEK)

1K-I.T.5(OP)
(YEDEK)

2x50mm² CU

EA

SR T

Enerji
Analizörü

3

1K-I.T.-ADP2(Y)
YEDEK

Eşpotansiyel
Dengeleme
Barasına

25x3 Cu BARA

1

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

2

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

TALEP FAKTÖRÜ
TOPLAM GÜÇ :

:

1K-I.T.-ADP2(Y) TOPLAM GÜÇ

TALEP GÜCÜ :
%100
38 600W

38 600W

1K-I.T.6(OP)
(YEDEK)

0,5m² SIVA ÜSTÜ SAC TABLO

3

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

4

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

5

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

1K-I.T.7
(YEDEK)

1K-I.T.8
(YEDEK)

1K-I.T.9
(YEDEK)

1K-I.T.10
(YEDEK)

6

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

1K-I.T.11
(YEDEK)

1K-AMET-UT
37 716W

A.T.S.
4x80A

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

5

4x25mm² N2XH FE180 - 5m

16mm² HO7Z - 5m

4x25mm² N2XH FE180 - 5m

1K-I.T.-ADP2(Y)'den

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

2x50mm² CU

Eşpotansiyel
Dengeleme
Barasına

6

T.M.Ş.
1x80A
(35kA)

1K-AMET-UT
(YEDEK)

2BK-UT2
K.G.: 10 800W
T.G.: 9 400W

3

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

0m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2BK-UT3
K.G.: 26 500W
T.G.: 17 250W

4

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 4

5m

A.O.S.
3x40A
(10kA)

1BK-UT4
K.G.: 44 200W
T.G.: 26 100W

5

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

1BK-UT5
K.G.: 19 928W
T.G.: 13 661W

6

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 6

0m

A.O.S.
3x32A
(10kA)

1BK-UT6
K.G.: 42 392W
T.G.: 24 487W

7

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

0m

ZK-UT4
K.G.: 33 500W
T.G.: 20 750W

8

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

4x
25

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

05
m

A.O.S.
3x50A
(10kA)

ZK-UT5
K.G.: 13 300W
T.G.: 10 650W

9

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 6

0m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

ZK-UT6
K.G.: 17 800W
T.G.: 12 900W

10

T.M.Ş.
3x40A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

A.O.S.
3x32A
(10kA)

1K-UT4
K.G.: 12 000W
T.G.: 10 000W

11

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

05
m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

1K-UT5
K.G.: 3 600W
T.G.: 3 600W

12

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 6

5m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

1K-UT6
K.G.: 4 400W
T.G.: 4 400W

13

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 7

5m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

2K-UT4
K.G.: 16 200W
T.G.: 12 100W

14

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

15
m

A.O.S.
3x25A
(10kA)

3BK-TM-IT
K.G.: 6 600W
T.G.: 5 340W

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H

6m
m²

 H
O7

Z 
- 1

10
m

4

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

3BK-TM-KT
62 100W

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

3BK-MG-KT
32 500W

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

4

4x
70

mm
² N

2X
H

35
mm

² H
O7

Z 
- 1

30
m

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

5

4x
50

mm
² N

2X
H

25
mm

² H
O7

Z 
- 1

50
m

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

13

T.M.Ş.
3x50A
(35kA)

1K-KT
20 000W

4x
35

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

25
m

ADP-3

5

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

6

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

YEDEK YEDEK

1x50mm² HO7Z

Eşpotansiyel
Dengeleme

Barasina

100kA B Tipi
Aşırı Gerilim

Koruma Modülü
3Faz+Nötr+Toprak

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

2

T.M.Ş.
3x300A
(35kA)

2BK-OTO-KT
150 000W

ADP-3 TOPLAM GÜÇ

TOPLAM TALEP GÜCÜ 348 400W:

TOPLAM KURULU GÜÇ 512 000W:

50 000W
%50

TOPLAM GÜÇ :
MEDİKAL CİHAZ (GÖRÜNTÜLEME)

TALEP FAKTÖRÜ :
25 000WTALEP GÜCÜ :

162 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
ÇAMAŞIRHANE

TALEP FAKTÖRÜ :
113 400WTALEP GÜCÜ :

300 000W
%70

TOPLAM GÜÇ :
OTO ŞARJ

TALEP FAKTÖRÜ :
210 000WTALEP GÜCÜ :

T.M.Ş.
3x400A
(35kA)

1

4(
1x

15
0m

m²
 N

2X
H)

50
mm

² H
O7

Z 
- 1

10
m

T.M.Ş.
3x300A
(35kA)

3BK-OTO-KT
150 000W

500mA

3(800/5A)

T.M.Ş.
3x800A
(35kA)

TROID RÖLE
3x800A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

2 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

50x10 Cu BARA

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

10
m

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 7

0m

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

15
m

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 7

5m

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 1

20
m

4x
10

mm
² N

2X
H

10
mm

² H
O7

Z 
- 9

0m

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

35
m

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

40
m

4x
16

mm
² N

2X
H

16
mm

² H
O7

Z 
- 1

00
m

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H 

- 1
00

m

16

A.O.S.
3x25A
(10kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
6m

m²
 N

2X
H 

- 1
20

m

17

A.O.S.
3x25A
(10kA)

NZM1-IT
K.G.: 5 096W
T.G.: 5 096W

NZM2-IT
K.G.: 4 706W
T.G.: 4 706W

4x25mm² N2XH
16mm² HO7Z - 10m

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

A.O.S.
3x50A
(10kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

500mA

3(630/5A)

T.M.Ş.
3x630A
(35kA)

TROID RÖLE
3x630A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

4 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

SR T
40x5 Cu BARA

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x32A
(35kA)

4x
16

mm
² N

2X
H 

- 8
0m

9

A.O.S.
3x25A
(10kA)

ÇA-T
K.G.: 3 380W
T.G.: 3 380W

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

10kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

8kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

8kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

8kVA İZOL. TR.
TRANSFER SWITCH

MAX:0.5sn

4x
70

mm
² N

2X
H 

FE
 18

0

35
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

3(125/5A)

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

4x
70

mm
² N

2X
H 

FE
 18

0

35
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

3(160/5A)

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

T.M.Ş.
3x160A
(35kA)

4x
70

mm
² N

2X
H 

FE
 18

0

35
mm

² H
O7

Z 
- 9

5m

3(100/5A)

4x
50

mm
² N

2X
H 

FE
 18

0

25
mm

² H
O7

Z 
- 4

0m

T.M.Ş.
3x125A
(35kA)

T.M.Ş.
3x100A
(35kA)

4(1x150mm² N2XH FE180)
50mm² HO7Z - 10m

4(
1x

15
0m

m²
 N

2X
H)

50
mm

² H
O7

Z 
- 1

0m

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x63A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

500mA

3(800/5A)

T.M.Ş.
3x800A
(35kA)

TROID RÖLE
3x800A

30-500mA

EA
DİJİTAL
ENERJİ

ANALİZÖRÜ

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

3 ADET DİKİLİ TİP SAC PANO

50x10 Cu BARA

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
4x63A
(35kA)

K.A.K.Ş.
4x63A
(30mA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

T.M.Ş.
3x80A
(35kA)

ELEKTRİKLİ ISITICI : 20 000W

AG-OG TEK HAT PLANINA BAKINIZ.

29

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

MEKANİK
BY-PASS

SBS

REDRESORINVERTOR

AK
U 

GU
RU

BUSI
GO

RT
A 

KU
TU

SU

100 kVA UPS CIHAZI
20 DAKIKA SURELI

380V GIRIS
380V CIKIS
(IGBT' Lİ)

TOPLAM GÜÇ :
UPS CİHAZI HESABI

UPS CİHAZ GÜCÜ 80000/0,9:

SEÇİLEN CİHAZ GÜCÜ 100kVA (20DK):
88,888kVA:

TALEP GÜCÜ : 80 000W
152 000W

17

T.M.Ş.
3x200A
(35kA)

4x
70

mm
² N

2X
H

35
mm

² H
O7

Z 
- 2

0m

SRV-UT
K.G.: 152 000W
T.G.:  80 000W

A.T.S.
4x200A

4x
70

mm
² N

2X
H

35
mm

² H
O7

Z 
- 1

5m

4x
70

mm
² N

2X
H

35
mm

² H
O7

Z 
- 2

0m

ALİAĞA ÇALTILIDERE MAH. 3775
6 (B BLOK)
7 (A BLOK)
7 (C BLOK)

TAAHHÜT

PROJE

MÜŞAVİRLİK

ELEKTRİK UYGULAMA   PROJESİ
PROJE MÜELLİFİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

ODA SİCİL NO

İMZA

İSMET AYVALIK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ
18130

YAPININ
MAL SAHİBİ

KULLANIM AMACI
ADRES

ARSA BİLGİLERİ
İL İLÇE BELEDİYE MAHALLE PAFTA ADA PARSEL

EMO ONAYI

GÜÇ BİLGİLERİ (W)
KURULU GÜÇ

BAĞIMSIZ BÖLÜM
SAYISI

  KAT
ADEDİ

TOPLAM
ALAN

YAPI SINIFI

İZMİR

1

ÇİZİM
TARİHİ

2024

Karşıyaka  Mevkii, ÇALTILIDERE Mah.   ALİAĞA - İZMİR

3B+Z+4

                                 202/ 42 Sok.No:4 D:16  Buca/İZMİR
                                           Tel: 0 (532) 437 37 74

         ayvalikmuhendislik@gmail.com    ismetayvalik@hotmail.com

YAPI DENETİM ONAYI G D Z ONAYI BELEDİYE ONAYI

52.791m²

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

* Hastane  Üniversite ve Kamu Binaları
* Yüksek Yapılar Toplu Konutlar ve Sanayi Tesisleri
* Enerji Nakil Hatları ve Trafo Merkezleri
* 2D ve 3D Uygulama ve Roleve  Projeleri
* Her türlü Tesis İmalat ve Montaj Taahhhüt işleri
* Yaklaşık Maliyet İhale  Kontrolluk ve Hakediş işlemleri
* Trafo Merkezleri İşletme Sorumluluğu ve Kompansazyon Takibi
* Topraklama Ölçümleri  ve Tesis Uygunluk Belgeleri
* GES Proje ve İmalatları

www.ayvalikmuhendislik.com

A E
AYVALIK ELEKTRİK İNŞAAT
MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE

          DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ

6.118.695 W

ALİAĞA

HASTANE4.130.425 W / 3x1.600 KVA

        ALİAĞA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ

TR.NO TALEP GÜC /TRAFO GÜCÜ
1
2
3

TOPLM

2 120 034 W 1 371 592 W   / 1600 kVA
1 366 244 W  / 1600 kVA2 090 775 W

1 392 589 W  / 1600 kVA1 907 886 W

TRAFO AKIM HESABI

= 2430,95A
3x380

1600000

TRAFO ANA ŞALTERİ : 3x2500A

TR-2 TR-3

ONAY DIŞIDIR

ONAY DIŞIDIR

ONAY DIŞIDIR

1x150 mm² NYY

1x150 mm² NYY

TR-3
Kuru Tip Trafo (AL)
31.5 kV 1600kVA

0.4 / 0.231 kV
TEMEL TOPRAKLAMA İLE

İRTİBATLANDIRILACAKTIR.
TEMEL TOPRAKLAMA İLE

İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

ELEKTRİK   PROJE  PAFTALARI 

E-06

E-09

E-07
E-08

E-04
E-05

E-03
E-02

PROJE 
NO
E-01

ASANSÖR AVAN PL

 GİRİŞ KONTR. ELK.UYG. PLANI
 ELK.OTO.KAPI-KABLO KANALI PLANI

ÇEVRE AYD.-PARATONER PL
AG-OG TEKHAT PLANI -KUV. AKIM KOLON ŞEMASI-YÜKL. CETV.-TEKHAT ŞEMALARI

KUVVET PLANI
PRİZ PROJESİ 
 AYDINLATMA PROJESİ 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
        ALİAĞA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ

YANGIN . ALG.-İHBAR-ACİL YÖNL. PLANI -KOLON ŞEMASI

Evrak Kontrol: https://dbs.gdzelektrik.com.tr/BelgeDogrulama/7cab5879 PinKodu: aac4

İSMET AYVALIK
e-İmzalıdır.
6.2.2024 / 17-1069553-01-01

Evrak Kontrol: https://dbs.gdzelektrik.com.tr/BelgeDogrulama/7cab5879 PinKodu: aac4

Mehmet Furkan DİRİL
e-İmzalıdır.
7.2.2024 / 17-1069553-01-01


	



