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19 ARAÇ + 1ENG. OTOPARK

BL-4
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EPAFTA ADI:

 B A Ş K A N L I Ğ I
T O P L U   K O N U T   İ D A R E S İ  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C.

32 DERSLİKLİ BAŞÖĞRETMEN OKULU
İzmir İli Konak İlçesi

KONAK 4.Sultaniye

ELEKTRİK UYGULAMA  PROJESİ
PROJE MÜELLİFİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

ODA SİCİL NO

İMZA

İSMET AYVALIK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ
18130

YAPININ

MAL SAHİBİ

KULLANIM AMACI
ADRES

ARSA BİLGİLERİ
İL İLÇE BELEDİYE MAHALLE PAFTA ADA PARSEL

PAFTA ADI

       KURULU GÜÇ  TALEP GÜCÜ

BAĞIMSIZ
BÖLÜM SAYISI

  KAT
ADEDİ

TOPLAM
ALAN

YAPI
SINIFI

İZMİR

1 B+Z+3K

BELEDİYE ONAYI EMO  ONAYI

2928 53KONAK    22M-2A

ELEKTRİK K.A. KOLON PLANI

 320.336 W 182.500 W

G D Z ONAYI

 ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

OKUL
Çimentepe, 600. Sk. No:41, 35270 Konak/İzmir
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TOPRAKLAMA DİRENCİ HESABI KULLANILAN SEMBOLLER
SAĞLANMASI GEREKEN TOPRAKLAMA DİRENCİ ß - r = Toprak  özgül direnci
Reş = 2 ohm geçmemektedir

A = Binanın temel alanı
A) TEMEL TOPRAKLAYICI  GALVANİZLİ  ŞERİT İLEKTKENİN METRAJ HESABI :
195 mt. L = İletken ve Şerit uzunluğu

B) ÇEVRE TOPRAKLAYICI  50 mm2 BAKIR İLETKENİN METRAJ HESABI : D = İletken ve Şerit çapı (eşdeğer alan)
130 mt.

p = Sabit sayı 
C) ŞERİT / ŞERİTE EKE KLEMENSİ HESABI :
( 40 - ( 8 x 4 ) ) / 2,3 - 3 ; ŞERİT İLETKEN 12 m' lik RULOLAR HALİNDE İSE : h = Gömülme derinliği

D) ŞERİT / TEMEL VEYA KOLON DEMİRİNE BAĞLANTI KLEMENSİ HESABI :Lç = Çusuk boyu
YAKLAŞIK 4 - 6 m' DE 1 ADET.

d = Topraklama çubuğu çapı (mm)
E) ŞERİT / TOPRAKLAMA ÇUBUĞUNA  BAĞLANTI KLEMENSİ HESABI :
TOPRAKLAMA ÇUBUĞU ADEDİ KADAR Rç = Dikey topraklama eşdeğer direnci

F) TOPRAKLAMA ÇUBUĞU BAŞLIĞI VEYA TERMOKAYNAK ADEDİ HESABI :Ri = Çevre topraklama iletkeni direnci
TOPRAKLAMA ÇUBUĞU ADEDİ KADAR

Rt = Temel topraklama iletkeni direnci
G) TOPRAK ÖZDİRENCİ TOPRAĞIN ELEKTRİKSEL ÖZDİRENCİDİR.
BU DİRENÇ, GENELLİKLE m2 /m YA DA m OLARAK VERİLİR. BU DİRENÇ Ry = Yatay topraklama eşdeğer direnci
KENAR UZUNLUĞU 1 m OLAN TOPRAK BİR KÜPÜN KARŞILIKLI İKİ
YÜZEYİ ARASINDAKİ DİRENÇTİR. Re = Topraklama eşdeğer direnci

E
Reş = Toplam topraklama eşdeğer direnci

A = Binanın temel alanı : m2
L = Şerit uzunluğu   : 

> Ç = Çubuk sayısı      : 
Lç = Çubuk boyu       : ( Æ 20 mm.)

1- TOPRAKLAMA ÇUBUĞU DİRENCİ : ( Rç ) 2- TEMEL TOPRAKLAMA İLETKENİ DİRENCİ (Rt)

2

30000
mt
ad
mt

2000-3000Çakıl

3,5

TOPRAKLAMA DİRENCİ HESABI

0,020

3,14

715

Toprak  Cinsi Toprak Özdirenci ( Ohm.m )

Çamur, Kil, Humus
Kum

5-40
20-200

200-2500

Bataklık

Buzultaşı
195
4

( d = 0,020 mt.  H = m. TOPRAKLAMA ELEKTRODU KULLANILMIŞTIR )

Ç x L
Rç = x  In D = 2 x = 2 x =

d

p = TOPRAK   DİRENCİ ohm KABUL EDİLMİŞTİR ß = Toprak direnci kabul edilirse
L = ÇUBUK UZUNLUĞU ( m )
d = TOPRAKLAMA ÇUBUĞU ÇAPI ( m )

ß ß
4 x Ry = + = + =

Rç = x  In = = 2 x D L 2 x
2 x x

Rç = x ß
Rç = Rç = = =
Rç = ohm BİR ADET ÇUBUK İÇİN Ç x Lç 4 x

Rç = OHM 4  ADET ÇUBUK İÇİN 1 1 1 1 1
= + = +

Rç = ohm

x x
Re = = =

+ +

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği' nde 3- TOPLAM EŞDEĞER TOPRAKLAMA DİRENCİ (Reş)
Madde 8-a1/1'ye göre ; 
Ut : Temas Gerilimi : 50 1 1 1 +
In : Artık akım anahtarı açma akımı: 30 Çalışacağından = + =

Reş x
( V )

Re £ = Re £ > x x
30 x ( A ) Reş = = = /

+ +
W £ > olduğundan

Yapılan temel topraklaması uygundur. Reş = < R < Uygundur

166.667

Rç =

Rt

Rt

Rt

715
30,18

2,17

7,14

7,14

In

1,3603

1,664

2,17

2

Rt Rç

3,142  x  > x  L

100

1,36

mA
Volt

166.667
0,00001

50Ut

p

100 ohm

>

2,17

7,45
Ry RçRe

7,14

29,805

7,1428572,169551
4

4,550 6,55

29,805
29,805

7,45

0,020

Rç

3,5
6,551

Rç

Ry

Ry

3,5

100

195

100100

30,17993

Rt

Rç

Rç 1,66 7,45

Rç

Rç

1,66 7,45
12,4 9,12

3,14 3,5

100

A

700

direnci Ra
elemanlarının gövdelerine ilişkin en büyük topraklama 
açma akımları ve bu akımlar için izin verilen işletme 

ÇİZELGE-11)TT sistemleri için 5s ve 0.2'lik açma zamanlarına karşı düşen la

 yönetmenliğine uygun olaraktesis edilecektir.
Resmi gazetede yayınlanan elektrik tesislerinde topraklamalar 
Binanın topraklama tesisi 21/08/2001 gün 24500 sayılı

YÖNETMENLİK : Projede topraklama hesabı örnek olarak verilmiştir.

TOPRAKLAMA TESİSATI YÖNETMENLİGİ

ÖRGÜLÜ iLETKEN

ÖRGÜLÜ iLETKEN

ÖRGÜLÜ iLETKEN

ÖRGÜLÜ iLETKEN

ÖRGÜLÜ iLETKEN

DOLU KESiT

DOLU KESiT

DOLU KESiT

DOLU KESiT

İLETKEN KESİT TABLOSU

m0,0203mm2240

m0,0175mm2185

m0,0160mm2150

m0,0140mm2120

m0,0126mm295

m0,0110ÖRGÜLÜ iLETKENmm270

m0,0095mm250

m0,0080mm250

m0,0067mm235

m0,0060mm225

m0,0045DOLU KESiTmm216

MENHOL iÇi 
KELEPCE VE EKZOTERMIK  KAYNAGI ILE

TOPRAKLAMA KAZIGI BAGLANTISI DETAYI

20X80X200  mm

3

DÖSEME

AOS 

3x16A
(10kA)

AOS 

3x16A
(10kA)

AA
(1000W)

AA
(1000W)

AA
(1000W)

AOS 

9 11 12

3x6A
(10kA)

AOS 
(10kA)

AOS 

1x10A
(10kA)

1x10A

13 14

AOS 
(10kA)

AOS 

1x10A
(10kA)

1x10A

16

AOS 

KAR
(30mA)
4x20A

KAR
(30mA)
4x25A

AOS 

3x16A
(10kA)

7

AOS 

1x10A
(10kA)

10

AOS 

3x16A
(10kA)

15

AOS 

100
mm

1x10A3x16A
(10kA) (10kA)

ANA PANO

180
0m

m

ADP GiRiS

A A

V

AOS 

1

2

3

4

5

6

8

TMS-3x63A

3x25A
(10kA)

AOS 

3x25A
(10kA)

AOS 

3x25A
(10kA)

A

KAR
(30mA)
4x25A

300mA
KAR  4x63A

AOS 

3x25A
(10kA)

PRENSİP ESPOTANSiYEL BARASI PRENSİP BAGLANTI DETAYI 

TOPRAKLAMA KAZIGI DETAYI
DETAY A

DÖSEME

TEMEL iÇiNDE 30x3,5 mm TOPRAK SERiDiNiN 
YERLESTiRiLMESi iLE TOPRAK SERiDi FiLiZi 
VE ESPOTANSiYEL TOPRAK BARASI BAGLANTISI DETAYI

20
5

10
2510

KAYNAK

TOPRAKLAMA ÇUKURU DETAYI

TOPRAKLAMA KAZIGI ROGAR PLANI
DETAY B

5 50 5

(Espotansiyel Baraya)

TOPRAKLAYICI SERIDI TEMEL HASIRINA SABITLEMEK IÇIN YAKLASIK 

BAGLANTI KLEMENSI

BAGLANTI FILIZI

ÇELIK DONATI

TEMEL TOPRAKLAMA SERIDI EN ALT SIRADAKI

ÇELIK HASIR ÜZERINE YERLESTIRILMELIDIR

BAGLANTI 

BAGLANTI ELEMANI MONTAJ KAIDESI
DOGRUSAL DEMIR IRTIBATI ICIN

MONTAJ KAIDESI
CARPRAZ IKI GALVANIZLI SERIT ILETKEN ICIN CARPRAZ DEMIR IRTIBATI ICIN

BAGLANTI VE MONTAJ KAIDESI DETAYLARI
TEMEL TOPRAKLAMASI GALVANIZLI SERIT ILETKEN

2m ARALIKLARLA KLEMENSLENECEKTIR

KLEMENSLERI

TEMEL TOPRAKLAMASI BAGLANTI ELEMANLARI DETAYLARI

DETAY C

EKZOTERMIK 
KAYNAK BAGLAYICILARI

CUBUGUNA BAGLAYAN 
KABLOYU TOPRAKLAMA 

ILETKEN KOSE DETAYLARI
KAYNAK UYGULAMA DETAYI

TIPIK EKZOTERMIK 

EGZOTERMIK KAYNAK
DETAY D

DETAY E

W 

W 

W 

W 

TEMEL -ÇATI TOPRAKLAMA TESİSATI
PRENSİP İZOMETERIK ŞEMASI

ROGAR 60/60/60cm.

 Ø 20mm h=3,5mt.
NOKTASI DETAY A

NOKTASI DETAY B

TOPRAKLAMA ÇUBUGU

 KAYNAK

(DETAY D)
EGZOTERMIK

ROGAR 60/60/60cm.

 Ø 20mm h=3,5mt.
NOKTASI DETAY A

NOKTASI DETAY B

TOPRAKLAMA ÇUBUGU

 KAYNAK

(DETAY D)
EGZOTERMIK

ROGAR 60/60/60cm.

 Ø 20mm h=3,5mt.
NOKTASI DETAY A

NOKTASI DETAY B

TOPRAKLAMA ÇUBUGU

 KAYNAK

(DETAY D)
EGZOTERMIK

 KLEMENS
(DETAY-C)

ROGAR 60/60/60cm.

 Ø 20mm h=3,5mt.
NOKTASI DETAY A

NOKTASI DETAY B

TOPRAKLAMA ÇUBUGU

 KAYNAK

(DETAY D)
EGZOTERMIK

129  KLEMENS
(DETAY-C)

Çatı Kotuna Bağlantı Filizi
30x3.5mm² GALV. SERiT3

ROGAR 60/60/60cm.

 Ø 20mm h=3,5mt.
NOKTASI DETAY A

NOKTASI DETAY B
TOPRAKLAMA ÇUBUGU

 KAYNAK

(DETAY D)
EGZOTERMIK

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

 KLEMENS
(DETAY-C)

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

129

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

129

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT

TEMEL TOPRAKLAMA iLETKENi
30x3.5mm² GALVANiZ SERiT
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ES POTANSiYEL
BARASI

 KLEMENS
(DETAY-C)

Çatı Kotuna Bağlantı Filizi
30x3.5mm² GALV. SERiT 1

Çatı Kotuna Bağlantı Filizi
30x3.5mm² GALV. SERiT 2

Çatı Kotuna Bağlantı Filizi
30x3.5mm² GALV. SERiT 4

Çatı Kotuna Bağlantı Filizi
30x3.5mm² GALV. SERiT5
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2- Yapılan tüm tesisat 'Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne uygun olacaktır.

6- Tüm prizler güvenlik hatlı priz olup, ıslak mahallerde kullanılan prizler etanj tip olacaktır.

10- Buat yükseklikleri tavandan 30cm aşagıda olacaktır. Bir buata 4 (dört) kablodan fazla giriş mümkün oldugunca yapılmayacaktır.

3- Yapıda kullanılacak tüm elektrik kuvvetli ve zayıf akım kabloları,
alev iletmez, alev aldığında zehirli gaz üretmez (halogen free) tip izolasyona sahip olacaktır

FAZ R                        
FAZ S                     

NOTR                       
TOPRAK                       

1- BÜTÜN KABLOLAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN RENK KODLARINI TAKİP EDECEKTİR.

4- Tüm aydınlatma sortileri güvenlik hatlı olacak, armatür gövdeleri topraklanacaktır.

FAZ T                        

GENEL NOTLAR 

KAHVERENGİ

YEŞİL BANTLI-SARI
AÇIK MAVİ

KIRMIZI
SİYAH

8- Kapı kenarına konan anahtar ve prizler, düşeyde aynı hizada olacaktır.
9- Aksi belirtilmedikçe tüm linyeler ve  priz sortileri 2.5mm2 aydınlatma sortileri 1.5mm2 kablo ile yapılacaktır.

7- Aksi belirtilmedikçe prizler bitmiş zeminden 40cm yukarıda  olacaktır.

11- Tüm priz ve anahtar kasaları pvc bazlı olacaktır. Birden fazla anahtar ve / veya priz yanyana grup halinde ise grup
sayısına uygun kombine kasalar kullanılacaktır.

12- Pano kapakları topraklanacak ve kapak kenarlarına toz geçirmezlik contaları takılacaktır.

     (ALEV YAYMAYAN VE MAVİ RENK- 10 atü  )  ve kasalar yanmaz PE olup TS pr 60670’e uygun olacaktır.) 

14- Üç dirsekten sonra yada 25 mt. geçen linye yada sortilerde ara buat kullanılacaktır.
15- Duvara gömülü panoların üst kenarı bitmiş düşemeden 180 cm. yükseklikte olacaktır.
16- Motor güçleri yerinde alınacak ( kontaktör termik sigorta ) gerekli revizyon yapılacaktır

5- Anahtarlar bitmiş zeminden 110cm yukarıda ve kapılardan 20cm uzakta bulunacaktır.

17- Armatürden armatüre geçişlerde porselen klemens kullanılacaktır.

NOT : BİNADA KULLANILAN TÜM PRİZLER
ÇOCUK KORUMALI ÖZELLİKTE OLACAKTIR.

13- Borular, buvatlar, kasalar, madeni (peşel, 0,35 mm. sac vs.) veya borular alev yaymaz PE olup IEC/TS EN 61386 -22 

ANA PANO
B 06a

30x3 Cu

3x400/5A DİGİTAL
MULTİMETRE

ESPOTANSiYEL DENGELEME30x3Cu

50mm2.Cu

TEMEL  
TOPRAKLAMASI

iRTiBATI VE BAGLANTI
KLEMENSi

3x50A.
AOS-(C)10kA.

B SINIFI 230V AC,100kA
3 FAZ-TOPRAK VEYA NÖTR-TOPRAK

C+D SINIFI KUPLAJ BOBiNLi 2x35A
+ILAVE KONTAK CIKISLI

OKL-ŞBK-ADP PANOSU

TOPLAM KURULU GÜÇ : 
TOPLAM TALEP GÜÇ    :

3  N,PE-380V.-50Hz.
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15x3 Cu

BY PASS SALTERI

INVERTORREDRESORTMS-3x50A

UPS     HESABI

36,850 / 0.8 = 46,06 kVA
50 kVA UPS Seçilmiştir

3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI
 AKÜ BESLEME SÜRELİ

Seçilen (UPS) 50 KVA 10 DAKİKA 

 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 

AKU GRUBU

10mt.
2(1x25)mm2. N2XH

5mt

5x25mm2.N(2)XH

4x80A.
300mA

K.A.K.S.

T.M.S.(25kA)
3x80A

3  N,PE-380V.-50Hz.
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0MEKANİK % 100MEKANİK (W)
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TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )
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(W)3488AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)
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PRİZ / PROJ. CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP4
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TABLO ANMA AKIMI
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(3
0m

A)

36000036010TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AYDINLATMA3603601010AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (
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kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

54758 kW üstü %50 29,9340,341574521220

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)2270AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

2K-BD-ŞBK-T1050036033103x25AOS-C-6kAT1

8450028502700290020TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

PRİZ / SELENOİD VANA16501650416AOS-C-6kAP6
PRİZ900900316AOS-C-6kAP5

PRİZ12001200416AOS-C-6kAP3
PRİZ900900316AOS-C-6kAP2
PRİZ / SELENOİD VANA20002000516AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

1910069693028471TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1
AC. DUR. YÖN. ARM.2020210AOS-B-6kAA10

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA9

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA8

AYDINLATMA8484710AOS-B-6kAA7

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AYDINLATMA1201201010AOS-B-6kAA6

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA5

AYDINLATMA6060410AOS-B-6kAA4

AYDINLATMA3603601010AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA9090710AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA1201201010AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x3

2A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

AD.

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 15,8715,8783508350

60008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)2350AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

6000012002400240020TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1
PRİZ12001200416AOS-C-6kAP5
PRİZ12001200416AOS-C-6kAP4
PRİZ12001200416AOS-C-6kAP3
PRİZ12001200416AOS-C-6kAP2
PRİZ12001200416AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

2350080873880436TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1
AC. DUR. YÖN. ARM.2020210AOS-B-6kAA8

AYDINLATMA216216610AOS-B-6kAA8

AYDINLATMA144144410AOS-B-6kAA7

AYDINLATMA500500110AOS-B-6kAA6

AYDINLATMA450450310AOS-B-6kAA5

AYDINLATMA288288810AOS-B-6kAA4

AYDINLATMA288288810AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA7272210AOS-B-6kAA2
AYDINLATMA7272210AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
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A)
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S 

(C
)
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x2
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  (
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)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 5,245,2427602760

24008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)360AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

24000090015007TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1
PRİZ900900316AOS-C-6kAP2

PRİZ / PROJ. CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

36000036010TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AYDINLATMA3603601010AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (
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)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
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C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

33758 kW üstü %50 27,5333,951448517860

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)3110AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

 1K-GSA-ŞBK-T224003607103x25AOS-C-6kAT2

1K-GSA-ŞBK-T124003607103x25AOS-C-6kAT1

9950034503000350030TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

P8 PRİZ12001200416AOS-C-6kA

P7 PRİZ / SELENOİD VANA16501650416AOS-C-6kA

P6
PRİZ900900316AOS-C-6kAP5

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
 (3

0m
A)

PRİZ15001500516AOS-C-6kAP4
PRİZ900900316AOS-C-6kAP3
PRİZ900900316AOS-C-6kAP2
PRİZ / SELENOİD VANA20002000516AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

2390099661478082TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1
AC. DUR. YÖN. ARM.2020210AOS-B-6kAA11

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA10

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA9

AYDINLATMA3603601010AOS-B-6kAA8

AYDINLATMA8484710AOS-B-6kAA7

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

AYDINLATMA1201201010AOS-B-6kAA6
AYDINLATMA144144410AOS-B-6kAA5
AYDINLATMA3603601010AOS-B-6kAA4

AYDINLATMA3603601010AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA9090710AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA1201201010AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x3

2A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

AD.AD.

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

27508 kW üstü %50 27,0432,271422516975

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)3475AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

YEDEK16AOS-C-6kAY1
PRİZ600600216AOS-C-6kAP10
PRİZ15001500416AOS-C-6kAP9
PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP8
PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP7

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
 (3

0m
A)

PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP6
PRİZ900900316AOS-C-6kAP5
PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP4
PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP3
PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP2
PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

347501079992140491TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1
AC. DUR. YÖN. ARM.2020210AOS-B-6kAA11

KORİDOR AYD. (DAA)4324321210AOS-B-6kAA10

AYDINLATMA131131510AOS-B-6kAA9

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA8

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA7

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA6

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA5

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA4

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)
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)
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x3

2A
  (
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)
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P 
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C
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0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

9008 kW üstü %50 17,6019,31926010160

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)360AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

9800200024002700270026TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

çeker ocak2000200013x16AOS-C-6kAP9
PRİZ900900316AOS-C-6kAP8
PRİZ900900316AOS-C-6kAP7
PRİZ900900316AOS-C-6kAP6

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
 (3

0m
A)

PRİZ900900316AOS-C-6kAP5
PRİZ900900316AOS-C-6kAP4
PRİZ900900316AOS-C-6kAP3
PRİZ900900316AOS-C-6kAP2
PRİZ / PROJEKSİYON CİHAZI15001500416AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

36000036010TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AYDINLATMA3603601010AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

NO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

89758 kW üstü %50 40,0257,082105430029

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)4079AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

ZK-FD-ŞBK-T2980036026103x25AOS-C-6kAT2

ZK-FD-ŞBK-T1980036026103x25AOS-C-6kAT1

6350018002550200018TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

PRİZ / SELENOİD VANA16501650416AOS-C-6kAP5

PRİZ900900316AOS-C-6kAP4

PRİZ900900316AOS-C-6kAP3

PRİZ900900316AOS-C-6kAP2

PRİZ / SELENOİD VANA20002000516AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

3359011961112138181TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.-30010AOS-B-6kAE1

AC. DUR. YÖN. ARM.-30310AOS-B-6kAA16
KORİDOR AYD. (DAA)

144144410AOS-B-6kAA11

KORİDOR AYD. (DAA)

216216610AOS-B-6kAA10

AYDINLATMA216216610AOS-B-6kAA9

ATATÜRK KÖŞE AYD.4646210AOS-B-6kAA8

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

CEPHE AYD.10001000410AOS-B-6kAA7

OKUL İSİM LEVHASI AYD.500500-10AOS-B-6kAA6

ATATÜRK BÜST AYD.7070-10AOS-B-6kAA5

AYDINLATMA177177610AOS-B-6kAA4

AYDINLATMA144144410AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA9090710AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA1201201010AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x5

0A
  (
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kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 10,5710,5755585558

21008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)3458AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

210003009009007TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

PRİZ300300116AOS-C-6kAP3

PRİZ900900316AOS-C-6kAP2

PRİZ900900316AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

345801194844142099TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1

AC. DUR. YÖN. ARM.2020210AOS-B-6kAA14

AYDINLATMA320320810AOS-B-6kAA13

AYDINLATMA240240610AOS-B-6kAA12

AYDINLATMA240240610AOS-B-6kAA11

AYDINLATMA116116810AOS-B-6kAA10

AYDINLATMA240240610AOS-B-6kAA9

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

AYDINLATMA188188510AOS-B-6kAA8

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA7

MERDİVEN AYD. (DAA)1981981110AOS-B-6kAA6

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA5

AYDINLATMA4204201010AOS-B-6kAA4

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA3

MERDİVEN AYD. (DAA)1801801010AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA240240610AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)
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S 

(C
)
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x2

5A
  (
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)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

12008 kW üstü %50 20,2622,541065811858

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)1458AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK16AOS-C-6kAY1

PRİZ600216AOS-C-6kAP5
PRİZ300116AOS-C-6kAP4
PRİZ15001500516AOS-C-6kAP3
PRİZ600600216AOS-C-6kAP2
PRİZ16501650416AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

1458071432841650TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1
AC. DUR. YÖN. ARM.2020210AOS-B-6kAA8

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA7

MERDİVEN AYD. (DAA)1981981110AOS-B-6kAA6

AYDINLATMA8484710AOS-B-6kAA5

AYDINLATMA1201201010AOS-B-6kAA4

KORİDOR AYD. (DAA)216216610AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA224224610AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA8080210AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 5,705,7030003000

30008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

300006001200120010TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU4
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU3
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU2
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 9,129,1248004800

48008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

4800012001800180010TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU4

UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU3

UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU2

SES.RACK KAB.1800180016AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)
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S 

(C
)

 3
x2

5A
  (
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kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

47008 kW üstü %50 24,1433,071270017400

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

17400060005400600058TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU13
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU12
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU11

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

UPS PRİZ18001800616AOS-C-6kAU10
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU9
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU8
UPS PRİZ18001800616AOS-C-6kAU7
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU6

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU5
UPS PRİZ18001800616AOS-C-6kAU4
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU3
UPS PRİZ12001200416AOS-C-6kAU2
UPS PRİZ18001800616AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x3

2A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 1,141,14600600

6008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

6000006002TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

PRİZ600600216AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
TA

BL
O

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

12508 kW üstü %50 17,5819,96925010500

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

 1K-GSA-UPS-T2600000600203x25AOS-C-6kAUT2

1K-GSA-UPS-T1600000600203x25AOS-C-6kAUT1

10500033003300390018TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

CCTV RACK KABİNET18001800

16AOS-C-6kA

U10
SES RACK KABİNET18001800

16AOS-C-6kA

U9

TV SANTRALI300300

16AOS-C-6kA

U8
DATA RACK KABİNET300300

16AOS-C-6kA

U7

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

TELEFON SANTRALI300300

16AOS-C-6kA

U6 16AOS-C-6kA

U5 UPS PRİZ900900316AOS-C-6kA

U4 LCD / LED MONİTÖR300300-16AOS-C-6kA

U3 UPS PRİZ600600216AOS-C-6kA

U2 UPS PRİZ900900316AOS-C-6kA

U1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x3

2A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 9,129,1248004800

48008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

ZK-FD-UPS-T2600000600203x25AOS-C-6kAUT2

ZK-FD-UPS-T1600203x25AOS-C-6kAUT1

4800015001500180015TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU4
UPS PRİZ900900316AOS-C-6kAU3
UPS PRİZ900900316AOS-C-6kAU2
SESLİ IŞIKLI ÇAĞRI PANELİ300300-16AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x3

2A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 1,711,71900900

9008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

9000009003TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1
UPS PRİZ900900316AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
TA

BL
O

TABLOSU YUKLEME CETVELI
2K-ŞBK-T1

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
3K-ŞBK-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
2K-BD-ŞBK-T

MOTORPRİZAYDINLATMAAMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

MOTORPRIZLAMBA
SIGORTALINYE

NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
2K-ŞBK-T2

PRİZAYDINLATMAAMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZLAMBA
SIGORTALINYE

NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
2K-ÇAS-T

PRİZAYDINLATMAAMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZLAMBA
SIGORTALINYE

NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

RSTTSR

RSTTSR

TABLOLARI YUKLEME CETVELI
1K-GSA-ŞBK-T1 /  1K-GSA-ŞBK-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
1K-ŞBK-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
ZK-ŞBK-T1

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOLARI YUKLEME CETVELI
ZK-FD-ŞBK-T1  / ZK-FD-ŞBK-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
ZK-ŞBK-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
BK-ŞBK-T1

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
BK-ŞBK-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
3K-UPS-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
2K-UPS-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
2K-BD-UPS-T

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOLARI YUKLEME CETVELI
1K-GSA-UPS-T1 /  1K-GSA-UPS-T2  /  ZK-FD-UPS-T1  /  ZK-FD-UPS-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
1K-UPS-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
ZK-UPS-T2

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

TABLOSU YUKLEME CETVELI
BK-UPS-T

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

BK-KS-KT  TABLOSU 
KURULU GÜÇ : 8,300 kW.

M1 M2

VANTİLATÖR

3  N,PE-380V.-50Hz.

R S T

ASPİRATÖR

T.
M

.S
.(2

5k
A)

3x
25

AYEDEKSİZ GÜÇ : 8,300 kW.

BK-KSH-KT  TABLOSU 
KURULU GÜÇ : 15,000 kW.

M1

POMPA (ASIL)

KULL. SUYU HİD.  TABLOSU 

3  N,PE-380V.-50Hz.

R S T

T.
M

.S
.(2

5k
A)

3x
32

A

YEDEKSİZ GÜÇ : 7,500 kW.
(PAKET TIP TABLO)

M2

POMPA (YEDEK)

BK-YSH-KT  TABLOSU 
KURULU GÜÇ : 11,000 kW.

M1

POMPA (ASIL)

YANGIN SUYU HİD.  TABLOSU 

3  N,PE-380V.-50Hz.

R S T

T.
M

.S
.(2

5k
A)

3x
25

A

YEDEKSİZ GÜÇ : 5,500 kW.
(PAKET TIP TABLO)

M2

POMPA (YEDEK)

BK-TM-KT  TABLOSU 
KURULU GÜÇ : 2,400 kW.

M1

ISITMA KAZANI

TESHİN MERKEZİ KUVVET TABLOSU 

3  N,PE-380V.-50Hz.

R S T

A.
O

.S
 (1

0k
A.

)
3x

25
A

YEDEKSİZ GÜÇ : 1,800 kW.

M2

KLİMA SANT.  KUVVET TABLOSU

M3 M4 M5 M6 M7

SANT. HATTI SİRK. RAD. HATTI SİRK. RAD. HATTI SİRK.ISITMA KAZANI ISITMA KAZANI
POMPA (ASIL) POMPA (YEDEK) POMPA (ASIL) POMPA (YEDEK)

SANT. HATTI SİRK.

BK-SGK-KT  TABLOSU 
KURULU GÜÇ : 3,730 kW.

SIĞINAK KUVVET TABLOSU 

3  N,PE-380V.-50Hz.

R S T

T.
M

.S
.(2

5k
A)

3x
25

A

YEDEKSİZ GÜÇ : 3,730 kW.

M4 M5 M6

TAZE HAVA FANI DUMAN TAH. FANIEGZOST FANI

M5

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

80508 kW üstü %50 32,7648,061723225282

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)1182AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

2410016000600090012007TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

BUL.YIK.MAK.16000160003x32AOS-C-6kAP5

PRİZ900900316AOS-C-6kAP4

SICAK SERVİS ÜNİTESİ6000600032AOS-C-6kAP3
PRİZ900900316AOS-C-6kAP2
PRİZ300300116AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

1182062435420432TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1

AC. DUR. YÖN. ARM.3030310AOS-B-6kAA5

AYDINLATMA108108310AOS-B-6kAA4

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA324324910AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA9696810AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x4

0A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

AD.AD.

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 6,426,4233763376

28508 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)526AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

28507506006009008TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1

KONVEKSİYONEL FIRIN75075013x16AOS-C-6kAP5
PRİZ600600216AOS-C-6kAP4

PRİZ600600216AOS-C-6kAP3

PRİZ600600216AOS-C-6kAP2

PRİZ300300116AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

5260963963419TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AC.AYD.KiTLi ARM.30030010AOS-B-6kAE1

AC. DUR. YÖN. ARM.1010110AOS-B-6kAA4

AYDINLATMA9696810AOS-B-6kAA3

AYDINLATMA9696810AOS-B-6kAA2

AYDINLATMA2424210AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

TABLOSU YUKLEME CETVELI
ZK-KNT-T

TABLOSU YUKLEME CETVELI
BK-MTF-T

TABLOSU YUKLEME CETVELI
BK-YMK-T

A.
O

.S
.(C

) /
 1

0k
A

3x
25

A

A.
O

.S
.(C

) /
 1

0k
A

3x
40

A

A.
O

.S
.(C

) /
 1

0k
A

3x
25

A

A.
O

.S
.(C

) /
 1

0k
A

3x
25

A

A.
O

.S
.(C

) /
 1

0k
A

3x
32

A

43
m

t
5x

6m
m

2.
N

(2
)X

H

BK-SGK-KT

A.
O

.S
 (1

0k
A.

)
3x

32
A

K.G. : 
T.G. : 

3 730 W
3 730 W

A.
O

.S
.(C

) /
 1

0k
A

3x
25

A

BK-KSH-KT

A.O.S.(C) / 10kA
3x25A

TR
AN

SF
ER

 P
AN

O
SU

3x
40

0A
.

3x400/5A

SAYAÇ (ELEKTRONiK)
4 ZAMAN DiLiMLi 

(X/5A) DiJiTAL

3x300-400A.
T.M.S.

T-ADP

3x32A.
T.M.S. 3x10-60A

DiGiTAL SAYAÇ

30x5 Cu
(18 KADEMELi)

6mt
3x70mm2.N(2)XH)

5m
t

5x
25

m
m

2.
N

(2
)X

H

T.
M

.S
. (

25
kA

.)
3x

25
0A

(TOROID-ROLE-MX BOBINLI)

3x(300-400)A TMŞ/300mA K.AK.Ş.
KACAK AKIM ROLESI 

AKIM TRAFOLU S A Y A Ç
  D

 O
 L A B I

270mm  Cu

TOPRAKLAMA ELEKTRODU
BAKIR ÇUBUK 

O 20mm 3.5m.

(3x150+70)mm2 N2XH
5 metre

3x400/5A
A.TRAFOSU
KOMP.

(3x150+70)mm2 N2XH
5 metre

40mt
5x6mm2.N(2)XH-FE180

1010AOS-B-6kAA12

610AOS-B-6kAA14

610AOS-B-6kAA15

120

216

216

120

216

216

AYDINLATMA

AYDINLATMA

AYDINLATMA

710AOS-B-6kAA13 84 84 AYDINLATMA

ROLESİ
KORUMA
FAZ 

ROLESİ
KORUMA
FAZ 

ROLESİ
KORUMA
FAZ 

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 11,4011,4060006000

60008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

6000018002100210020TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU9
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU8
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU7
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU6

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
 (3

0m
A)

UPS PRİZ900900316AOS-C-6kAU5
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU4
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU3
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU2
UPS PRİZ900900316AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

TABLOLARI YUKLEME CETVELI
3K-UPS-T1 / 2K-UPS-T1 / 1K-UPS-T1

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

U11

LCD / LED MONİTÖR30030016AOS-C-6kA

600 UPS PRİZ
16AOS-C-6kAU12 600 UPS PRİZ

6002

2 600

16AOS-C-6kAU13 600 UPS PRİZ2 600

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

08 kW üstü %50 11,9711,9763006300

63008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)0AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

6300021002100210020TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK016AOS-C-6kAY1
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kA

U9 UPS PRİZ600600216AOS-C-6kA

U8 UPS PRİZ600600216AOS-C-6kA

U7 UPS PRİZ600600216AOS-C-6kA

U6

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
 (3

0m
A)

UPS PRİZ900900316AOS-C-6kAU5
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU4
UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU3

UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU2

UPS PRİZ900900316AOS-C-6kAU1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

TABLOSU YUKLEME CETVELI
ZK-UPS-T1

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

U10

LCD / LED MONİTÖR300300-16AOS-C-6kA

600 000

UPS PRİZ600600216AOS-C-6kAU5

UPS PRİZ300300116AOS-C-6kAU6

ELK. TERMOSİFON18001800120AOS-C-6kAP4

PRİZ900900316AOS-C-6kA

13500045004500450037TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

TRİFAZE PRİZ13x16AOS-C-6kAP10
ELK. TERMOSİFON120AOS-C-6kAP9
PRİZ / SELENOİD VANA316AOS-C-6kAP8
PRİZ / SELENOİD VANA416AOS-C-6kAP7
PRİZ900316AOS-C-6kAP6

600

1800

1050

1400

900

600

300

1800

1050

1400

600K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
.

(3
0m

A)

600330031503350 10400

20002000120AOS-C-6kAP6

15001500116AOS-C-6kA

0MEKANİK % 100MEKANİK (W)

4008 kW üstü %50 16,6817,4487789178

80008 Kw kadar %100
PRİZ (W)

TABLO ANMA AKIMI
( TALEP GÜCE GÖRE )

TABLO ANMA AKIMI
( KURULU GÜCE GÖRE )

TALEP  GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)378AYDINLATMA % 100AYDINLATMA (W)

880032002400320014TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W)

YEDEK16AOS-C-6kAY1

20002000120AOS-C-6kAP4
PRİZ900900316AOS-C-6kAP3
PRİZ12001200416AOS-C-6kAP2
PRİZ12001200416AOS-C-6kAP1

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
. (

30
m

A)

37800037810TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W)

0

YEDEK010AOS-B-6kAY1

AYDINLATMA3783781010AOS-B-6kAA1

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A.
(3

0m
A)

AO
S 

(C
)

 3
x2

5A
  (

10
kA

)

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

(S
AY

AÇ
 K

Aİ
D

EL
İ) 

 T
AB

LO
SU

P5

PRİZ
GÜCÜ

AYDINLATMA
GÜCÜRSTTSR

AMP.CINSI ACIKLAMA
FAZ DAGILIMI

PRIZ
AD.

LAMBA
AD.

SIGORTALINYE
NO

K.
A.

K.
S.

G
İR

İS
SI

G
.

TA
BL

O
TI

PI

ELK. TERMOSİFON

TOST MAKİNASI

FIRIN

TRİFAZE PRİZ
1 ADET

MONOFAZE PRİZ
1 ADET

P1 P2

TRİFAZE PRİZ
1 ADET

MONOFAZE PRİZ
1 ADET

P1 P2

ADP PANOSU
TOPLAM KURULU GÜÇ : 
TOPLAM TALEP GÜÇ    :

309.366 W
177.000 W

K.G. : 
T.G. : 

17 588 W
14 538 W

UPS-ADP3x323x254245x1,710,09835900900BK-UPS-T

UPS-ADP3x403x325365x9,130,2282348004800ZK-UPS-T2

UPS-ADP3x323x255365x11,980,4953863006300ZK-UPS-T1

UPS-ADP3x403x325365x17,590,497269250105001K-UPS-T2

UPS-ADP3x323x255365x11,410,50841600060001K-UPS-T1

UPS-ADP3x403x3273105x24,140,6934412700174002K-BD-UPS-T

UPS-ADP3x323x254245x9,130,43229480048002K-UPS-T2

UPS-ADP3x323x255365x11,410,54644600060002K-UPS-T1

UPS-ADP3x323x254245x5,700,29832300030003K-UPS-T2

UPS-ADP3x323x255365x11,410,58347600060003K-UPS-T1

BAĞLI
OLDUĞU

 PANO

ÇIKIŞ SİGORTASI
(BAĞLI OLDUĞU
ANA PANODA)

GİRİŞ
SİGORTASI

(KENDİSİNDE)

KABLO
ANMA
AKIMI

 (A)

KABLO
KESİTİ
(N2XH)

PANO
ANMA
AKIMI

 (A)

GERİLİM
DÜŞÜMÜ

 (A)
METRESİ

TOPLAM
TALEP
GÜÇ
(W)

KURULU
GÜCÜ

(W)
TABLO

 ADI

UPS-ADP KESİT KONTROL VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI

0ASANSÖR % 55

0MOTOR % 100 3685065700

288508 kW üstü % 50

80008 Kw kadar % 100

TALEP GÜÇ
(W)

KURULU GÜÇ
(W)

0AYDINLATMA
%100

006570005975065700TOPLAM

900900900BK-UPS-T

480048004800ZK-UPS-T2

630063006300ZK-UPS-T1

105009250105001K-UPS-T2

6000600060001K-UPS-T1

1740012700174002K-BD-UPS-T

4800480048002K-UPS-T2

6000600060002K-UPS-T1

3000300030003K-UPS-T2

6000600060003K-UPS-T1

ASANSÖR
GÜCÜ (W)

MOTOR
GÜCÜ (W)

 PRİZ
GÜCÜ (W)

 AYDINLATMA
GÜCÜ (W)

TOPLAM
TALEP

GÜÇ (W)
KURULU GÜCÜ

(W)TABLO ADI

  UPS-ADP GÜÇ HESABI

OKL-ŞBK-ADP3x1003x80130255x70,060,09153685065700UPS-ADP

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x10,460,45540550011000BK-YSH-KT

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x7,090,1542037303730BK-SGK-KT

OKL-ŞBK-ADP3x403x325365x14,260,66743750015000BK-KSH-KT

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x15,780,8585083008300BK-KS-KT

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x3,420,1714618002400BK-TM-KT

OKL-ŞBK-ADP3x503x405365x32,760,890251723225282BK-YMK-T

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x6,420,3004333763376BK-MTF-T

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x20,260,441201065811858BK-ŞBK-T2

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x10,570,4023555585558BK-ŞBK-T1

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x16,690,7984487789178ZK-KNT-T

OKL-ŞBK-ADP3x633x5053105x40,030,600232105430029ZK-ŞBK-T2

OKL-ŞBK-ADP3x403x3273105x27,040,670381422516975ZK-ŞBK-T1

OKL-ŞBK-ADP3x403x325365x27,540,7782614485178601K-ŞBK-T2

OKL-ŞBK-ADP3x403x3273105x27,640,7394114538175881K-ŞBK-T1

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x15,870,81147835083502K-ÇAS-T

OKL-ŞBK-ADP3x403x325365x29,930,9442915745212202K-ŞBK-T2
OKL-ŞBK-ADP3x403x3273105x27,070,7774414238169882K-ŞBK-T1

OKL-ŞBK-ADP3x323x255365x21,650,7533211389123643K-ŞBK-T2

OKL-ŞBK-ADP3x403x3273105x27,640,8474714538175883K-ŞBK-T1

OKL-ŞBK-ADP3x503x4073105x14,260,4845275007500AS-KT2

OKL-ŞBK-ADP3x503x4073105x14,260,4194575007500AS-KT1

BAĞLI
OLDUĞU

 PANO

ÇIKIŞ SİGORTASI
(BAĞLI OLDUĞU
ANA PANODA)

GİRİŞ
SİGORTASI

(KENDİSİNDE)

KABLO
ANMA
AKIMI

 (A)

KABLO
KESİTİ
(N2XH)

PANO
ANMA
AKIMI
 (A)

GERİLİM
DÜŞÜMÜ

 (A)
METRESİ

TOPLAM
TALEP

GÜÇ
(W)

KURULU
GÜCÜ

(W)

TABLO
 ADI

OKL-ŞBK-ADP KESİT KONTROL VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI

26950150002233021020034886TOPLAM

657003685065700UPS-ADP

5500550011000BK-YSH-KT

373037303730BK-SGK-KT

7500750015000BK-KSH-KT

830083008300BK-KS-KT

180018002400BK-TM-KT

2410011821723225282BK-YMK-T

285052633763376BK-MTF-T

1040014581065811858BK-ŞBK-T2

2100345855585558BK-ŞBK-T1
100050005000BK-AT

880037887789178ZK-KNT-T

2595040792105430029ZK-ŞBK-T2

1350034751422516975ZK-ŞBK-T1

14750311014485178601K-ŞBK-T2

14100348814538175881K-ŞBK-T1

60002350835083502K-ÇAS-T

18950227015745212202K-ŞBK-T2

13500348814238169882K-ŞBK-T1

9950241411389123643K-ŞBK-T2

14100348814538175883K-ŞBK-T1

750075007500AS-KT2

750075007500AS-KT1

MUTFAK
GÜCÜ (W)

ASANSÖR
GÜCÜ (W)

MOTOR
GÜCÜ (W)

 PRİZ
GÜCÜ (W)

 AYDINLATMA
GÜCÜ (W)

TOPLAM
TALEP

GÜÇ (W)

KURULU GÜCÜ
(W)TABLO ADI

OKL-ŞBK-ADP  GÜÇ HESABI

A.O.S.(C) /10kA
3x25 A

BK-AT  TABLOSU 
TOPLAM GÜÇ  : 5,000 kW
TALEP GÜÇ  : 5,000 kW

3  N,PE-380V.-50Hz.

R S T

4x25A.
30mA

K.A.K.S.

220/380V. 50Hz.

4x25A.
30mA

K.A.K.S.

220/380V. 50Hz.

BK-AT
TABLOSU YUKLEME CETVELİ

TABLO
TIPI

GİRİS
SIG.

K.A.K.
S.

LINYE
NO

SIGORTA LAMBA
AD.

PRIZ
AD.

MOTOR
AD.

FAZ DAGILIMI
ACIKLAMA

CINSI AMP. R S T RST

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

A.
O

.S
. 1

0k
A 

/ 3
x2

5 
A

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
 (3

0m
A)

A1 AOS-B-6kA 10 AYDINLATMA
ÇA1 AOS-B-6kA 3x10 ÇEVRE AYDINLATMA

Y1 AOS-B-6kA 10 YEDEK

TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W) 20 0 900 1000

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A
(3

0m
A)

P1 AOS-C-6kA 16 4 1200 PRİZ
Y1 AOS-C-6kA 16 YEDEK

Y2 AOS-C-6kA 16 YEDEK

TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W) 4 0 1200 0

T1 AOS-C-6kA 3x16 1 1000 MOTORLU KAPI BES.

TOPLAM  MEKANİK  GÜCÜ (W) 1 0 0 0 1000 1000

AYDINLATMA (W) AYDINLATMA % 100 1000 KURULU GÜÇ
(W)

TALEP  GÜÇ
(W) TALEP AKIMI

PRİZ (W)
8 Kw kadar % 100

5000 5000 10,458 kW üstü % 50

MEKANİK  (W) MEKANİK  % 100

BK-AT
TABLOSU YUKLEME CETVELİ

TABLO
TIPI

GİRİS
SIG.

K.A.K.
S.

LINYE
NO

SIGORTA LAMBA
AD.

PRIZ
AD.

MOTOR
AD.

FAZ DAGILIMI
ACIKLAMA

CINSI AMP. R S T RST

G
Ö

M
M

E 
Tİ

P 
SA

C
 T

AB
LO

A.
O

.S
. 1

0k
A 

/ 3
x2

5 
A

K.
A.

K.
Ş.

 4
x2

5A
 (3

0m
A)

A1 AOS-B-6kA 10 2 100 AYDINLATMA
ÇA1 AOS-B-6kA 3x10 9 900 ÇEVRE AYDINLATMA

Y1 AOS-B-6kA 10 YEDEK

TOPLAM  AYDINLATMA  GÜCÜ (W) 100 0

K.
A.

K.
Ş.

4x
25

A
(3

0m
A)

P1 AOS-C-6kA 16 4 1200 PRİZ
Y1 AOS-C-6kA 16 YEDEK

Y2 AOS-C-6kA 16 YEDEK

TOPLAM  PRİZ  GÜCÜ (W) 4 0 1200 0 1800 3000

T1 AOS-C-6kA 3x16 1 1000 MOTORLU KAPI BES.

TOPLAM  MEKANİK  GÜCÜ (W) 1 0 0 0 1000 1000

AYDINLATMA (W) AYDINLATMA % 100 KURULU GÜÇ
(W)

TALEP  GÜÇ
(W) TALEP AKIMI

PRİZ (W)
8 Kw kadar % 100 3000

8 kW üstü % 50

MEKANİK  (W) MEKANİK  % 100 1000

40
m

t
5x

4m
m

2.
N

(2
)X

H

A.
O

.S
.(C

) /
 1

0k
A

3x
32

A

BK-AT

K.
A.

K.
S.

 4
x2

5A
.

 (3
0m

A)
A.

O
.S

 (1
0k

A.
)

3x
40

A

K.G. : 
T.G. : 

5 000 W
5 000 W

1200100

900

900

NOT : KOMPANZASON A.O.S. SİGORTALARI GECİKMELİ TİP OLACAKTIR.
3 FAZ, 3 AKIM TRAFOLU REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ (ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLÜ) KULLANILACAK

KONDANSATÖRLER KURU TİP TÜP KONDANSATÖR OLACAK

K.
A.

K.
S.

 4
x4

0A
.

 (3
0m

A)

K.
A.

K.
S.

 4
x4

0A
.

 (3
0m

A)

PANO ADI
PANEL
NAME

T-ADP

ÇIKIŞ NO AYDINLATMA PRİZ MEKANİK MUTFAK ASANSÖR TOPLAM
KURULU

GÜÇ 34.886 210.200 22.330 26.950 15000

TALEP FAK 40% 8000+ üstü % 50 100% 70% 85%
TALEP GÜÇ 13.955 109.100 22.330 18.865 12.750 177.000

309.366

(Tesisat No : 10519570) 

Binanın enerjisi kesildiğinde Yangın Panosun (TY) da 
hala enerji olduğunu belirten ikaz levhası A.G. Panosuna 

perçinlenecektir.

GÜÇ DAĞILIM TABLOSU

Kurulu Güç (kW) Bağlantı Gücü (kW) Sayaç Tipi Kullanım Amacı
Tesis Mevcut İse
Tesisat Numarası

Enerji Aldığı Tablo
Adı

Bağlantı
Hattı

ELEKTRİK
DAĞITIM

1 (TADP) TA TİCARETHANE

Bağımsız
 Bölüm No

2 (TY) TA 3x10 YENİ ABONE    5500  W11.000 W

177.000 W309.366 W X/5

          TY

TİCARETHANE

TK = 320.336 W                     NT = 182.500  W
1-  YENİ  ABONE  TY YANGIN PANOSU YANLIZCA YANGIN ANINDA ÇALIŞACAĞINDAN SEMBOLİK 10 W TALEP GÜÇ YAZILMIŞTIR.

TK = 320.336 W
 NT = 182.500  W

3x400/5A

VAZİYET     PLANI

TEMEL PLANI
VAZİYET PLANI 

             TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

GÜÇ BİLGİLERİ (W)

YENİ ABONE

Evrak Kontrol: https://dbs.gdzelektrik.com.tr/BelgeDogrulama/c8128cf3 PinKodu: a581

İSMET AYVALIK
e-İmzalıdır.
27.5.2024 / 01-1147760-01-01

Evrak Kontrol: https://dbs.gdzelektrik.com.tr/BelgeDogrulama/c8128cf3 PinKodu: a581

Mehmet CELAYİR
e-İmzalıdır.
28.5.2024 / 01-1147760-01-01
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